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SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI DOKUMENTACII

Nazwa urzadzenia i podstawowe dane techniczne:
Device name and basic specification:

Zawory bezpieczeristwa GOK SV24, 5V25, 8684, A8684, SV5000

Zleceniodawca:
Orderer:

GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z 0.0. ul. Traugutta 126 63-400 Ostréw Wikp.

Numer zlecenia/umowy: 86112/ET/2022 z dnia 15.02.2022r.
Order —ref.no.: dated

Sktadniki dokumentacji przedtozonej do weryfikaciji:
Documentation items submitted for the design verification:

Dokumentacja techniczna, obliczenia przepustowosci zaworéw bezpieczeristwa dla zbiornikéw LPG:

- naziemne V=2,7m>, V=4,85m°>, V=6,4m>, V=6,7m?, V=9,15m° v=9,2m?
- podziemne V=2,7m?, V=4,85m?, V=6,4m®, V=6,7m’ V=9,15m’, v=9,2m?

Karty katalogowe zbiornikéw i zaworéw bezpieczeristwa.

Wymagania odniesienia w oparciu o ktére przeprowadzono weryfikacje:
Reference documents applied to this design verification:

- czasopismo “Dozér Techniczny” nr 1/1987r. art.”Obliczenia zawordéw bezpieczenstwa dla zbiornikéw
magazynowych gazéw skroplonych” — projektowanie Janusz Remlein CLDT Poznan,

- wuDT/UC/2003,

- PN-98/C-96008.

Stwierdzone w dokumentacji niezgodnosci z wymaganiami odniesienia:
Nonconformities with the reference documents found in the documentation:

- brak

Przedtozona do weryfikacji dokumentacja jest zgodna z wymaganiami odniesienia.
The documentation submitted to the design verification is in conformance with the reference

documents.

Informacje dodatkowe:
Additional information:

- brak

Sprawozdanie moze by¢ powielane tylko za pisemng zgoda UDT-CERT i wnioskodawcy.
This report may be duplicated only upon a written permission of the UDT-CERT and the orderer.
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8.2. Inne informacje:
Other information:

- brak

9. Zataczniki:
Annexes:

Dokumentacja techniczna, obliczenia przepustowosci zaworéw bezpieczeristwa dla zbiornikéw LPG:

- naziemne V=2,7m>, V=4,85m>, V=6,4m?, V=6,7m’, V=9,15m>, V=9,2m?
- podziemne V=2,7m3, V=4,85m’, V=6,4m> V=6,7m’ V=9,15m> V=9,2m’

Karty katalogowe zbiornikéw i zaworéw bezpieczeristwa.

Weryfikacje wykonat: Sprawdzit:

Keoaneeaesncaassssiraiaile (I NE

(podpis)

Ostréw Wielkopolski 28.02.2022r.
(miejscowosé, data)

*) Niepotrzebne skresli¢
*) Delete as appropriate
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USLUGI PROJEKTOWE

mgr inz. Wiestaw Nowaczyk
ul. Parkowa 1, 63 - 330 DOBRZYCA
tel: 627413563, tel. kom. 604 - 849 - 587,
e-mail: up.nowaczyk@gmail.com
PROJEKTOWANIE URZADZEN I INSTALACJI PODLEGAJACYCH UDT, TDT

SPIS TRESCI: \
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI ZAWOROW

BEZPIECZENSTWA DLA ZBIORNIKOW LPG

Wykonano dla:

GOK Regler und Armaturen
Polska Sp. z 0. 0.
ul. Traugutta 126 _ -
63-400 Ostréw Wikp. /5 {dARAZIIVRITT

Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika naziemnego V=2,7 m3
Obliczenia przepustowosci dla zbiornika naziemnego V=4,85 m3
Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika naziemnego V=6,4 m3
Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika naziemnego V=6,7 m?3
Obliczenia przepustowosci dla zbiornika naziemnego V=9,15 m3
Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika naziemnego V=9,2 m3
Obliczenia przepustowosci dla zbiornika podziemnego V=2,7 m3
Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika podziemnego V=4,85 m3
Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika podziemnego V=6,4 m3

10 Obliczenia przepustowosci dla zbiornika podziemnego V=6,7 m3
11. Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika podziemnego V=9,15 m?
12.Obliczenia przepustowo$ci dla zbiornika podziemnego V=9,2 m3
13. Karty katalogowe zbiornikéw i zaworéw bezpieczenstwa

mgr inz. Wiestaw Noweaczyk
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