GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o0.0.

ul. Traugutta 126

63-400 Ostrow Wikp.
tel. (+48) 62 735 84 08
fax (+48) 62 735 84 09

e-mail: gok@gok.pl

Pojemos¢ [V] Dtugo$é¢ (L) [mm] @ [mm]
2700 2493 1250
4850 4293 1250
6400 5543 1250
6700 5843 1250
9150 7840 1250
9200 7845 1250
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Minimalna ilo$¢ czynnych zaworéw bezpieczenistwa na zbiorniku zabezpieczajaca zbiornik
dla warunkdéw p-poz.

Pojemo$¢ [V]
Typ zaworu 2700 4850 6400 * 6700* 9150* 9200*
GOK SV24, SV25 1 szt. 1 szt. 2 szt./1szt.** 2 szt. 2 szt. 2 szt.
GOK 8684, A8684 1 szt. nie stosowac 2 szt. 2 szt. nie stosowaé | nie stosowacd
GOK SV 5000 1 szt. nie stosowaé 2 szt. nie stosowac/2 szt.***| nie stosowaé | nie stosowac

Zatgcznik: obliczenia i dob6r zaworu bezpieczeristwa do zbiornika naziemnego LPG pojemnoéci:

0 V=2700dm® O V=4850dm® O V=6400dm?3
0 V=6700dm® 0O V=9150dm® O V=9200dm?3

*.zbiornik wytwarzany zgodnie z WUDT-UC-ZS/G:10.2003 pkt.4.1.3 wyd.04.2017 "...Zbiornik o
pojemnoéci wiekszej niz 5m* ktéry nie moze by¢ w kazdej chwili bezpiecznie oprdézniony, powinien
by¢ wyposazony w podwojng liczbe zaworéw bezpieczenstwa..."
** - 1 szt. zaworu dotyczy tylko mieszaniny C
**x . 2 szt. zaworu dotyczy tylko mieszaniny C
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Konstr.:| mgr inz. W.Nowaczyk '\/ J Data: 04.2022 Dobér zaworu bezpieczenstwa
Kreslit. | W. Nowaczyk \ Data: | 04.2022 do zbiornika naziemnego gazu LPG
Spraw.:| mgr inz. W.Nowaczyk A‘ Data: 04.2022 Nazwa rysunku
Skala GOK Regler und Armaturen Polska Q'R Z0.0. Format Nr rysunku
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