Instrukcja montazu i obstugi =1 E<%=

Automatyczny przetgcznik Typ AUV-ND

Przetacznik automatyczny z reduktorem niskiego cisnienia dla instalacji dwu lub
wielobutlowych
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O TEJ INSTRUKCJI

¢ Niniejsza instrukcja stanowi czes$¢ produktu.

@ o Aby eksploatowaé urzgdzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachowac rekojmie,
nalezy przestrzega¢ wskazoéwek zawartych w niniejszej instrukcji i przekazac jg
uzytkownikowi.

e Nalezy zachowac jg przez caty okres uzytkowania.

¢ Poza instrukcjg nalezy przestrzegac¢ krajowych przepiséw, ustaw i wytycznych
dotyczgcych instalaciji.

Tlumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi / Nr artykutu 02 585 51 b Wydanie 09.2020
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WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo uzytkownika i oséb trzecich jest dla nas niezwykle istotne. W niniejszej

instrukcji montazu i obstugi zawarliSmy wiele waznych wskazéwek dotyczgcych

bezpieczenstwa.

v~ Nalezy przeczyta¢ i przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa i innych wskazowek.
Jest to symbol ostrzezenia. Ten symbol ostrzega przed mozliwymi zagrozeniami,
ktére moga doprowadzi¢ do $mierci lub obrazen ciata uzytkownika lub oséb trzecich.
Wszystkie zasady bezpieczenstwa poprzedzone sg symbolem ostrzezenia, za
ktérym pojawia sie jedno ze stéw: ,NIEBEZPIECZENSTWO”, ,0STRZEZENIE” lub
,PRZESTROGA". Te stowa oznaczaja:

ANIEBEZPIECZENSTWO

oznacza zagrozenie dla ludzi o wysokim stopniu ryzyka.
- Powoduje smier¢ lub cigezkie obrazenia ciata.

oznacza zagrozenie dla ludzi o Srednim stopniu ryzyka.
- Powoduje smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

A PRZESTROGA

oznacza zagrozenie dla ludzi o niskim stopniu ryzyka.
- Powoduje niewielkie obrazenia lub obrazenia o srednim stopniu nasilenia.

m oznacza szkode materialng.

= Powoduje oddzialywanie na biezgcg prace urzgdzenia.

@ oznacza informacje v"  oznacza zadanie wykonania czynnosci

OGOLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt utrzymuje state cisnienie wyjsciowe podane na tabliczce znamionowej reduktora,
niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego oraz zmian przeptywu i temperatur w zakresie
ustalonych granic.

UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zastosowanie

ﬁm e Rzemiosto i przemyst

Czynniki robocze
e Gaz ptynny (faza gazowa)

SNV A\ NIEBEZPIECZENSTWO

7

“~ Wyptywajacy gaz (kategoria 1):
o jest tatwoplany
e moze spowodowac wybuch
e moze spowodowac ciezkie poparzenia w przypadku bezposredniego kontaktu ze
skorg
Kontrolowac¢ regularnie szczelnos¢ potgczen!
Zamkna¢ niezwtocznie instalacje w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub
nieszczelnosci!
Usung¢ z sagsiedztwa instalacji materiaty tatwopalne i urzgdzenia elektryczne!
Przestrzegac obowigzujgcych zasad i przepiséw bezpieczenstwal!

SRR NEN
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Liste czynnikéw roboczych z okresleniem oznaczenia, normy oraz
kraju uzycia mozna znalez¢ w Internecie pod adresem
www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.

Miejsce eksploatacji
¢ Eksploatacja na wolnym powietrzu (eksploatacja w obszarze o nieograniczonej wymianie
powietrza)
o eksploatacja na zewnatrz, w miejscach chronionych przed wptywami pogodowymi i przed
romieniami stonecznymi
Nie instalowa¢ w obszarach, w ktérych temperatury przekraczajg 60°C lub
przekracza —40°C.

m W przypadku stosowania na zewnatrz, produkt nalezy umiesci¢ w
miejscu, ktore bedzie zabezpieczone przed dostawaniem sie wilgoci.

Zalecamy montaz pod pokrywg ochronng zbiornika, wzgl. w szafie reduktora lub skrzynce
ochronne;j.

Miejsce instalacji

e do uzycia w instalacjach dwu lub wielobutlowych

Pozycja montazowa

Prawidtowo Zle

Przetgcznik automatyczny AUV-ND nalezy
zamontowac w taki sposob, aby przytagcze
weza/wezy znajdowato sie jak najwyzej,
przynajmniej powyzej zaworu butli.
Reduktor cisnienia nie moze by¢
zamontowany nizej niz zawor na zbiorniku
lub butli, co ma zapobiec dostawaniu sie
resztek skroplonego gazu do reduktora.
Przewody rurowe i weze potgczone z
przytagczem na wejsciu reduktora cisnienia,
muszg przebiegac¢ ze spadkiem w stosunku
do zbiornika lub butli.
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UZYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Kazde inne uzycie, wykraczajgce poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem:

* np. zastosowanie innych medidw, wartosci cisnienia

o zastosowanie gazéw w fazie ptynnej

e montaz przeciwnie do kierunku przeptywu

e uzywanie niewtasciwych przewodow elastycznych

e zmiany w produkcie lub jego czesci

» stosowania wewnatrz budynkéw

» uzytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegajgcych od przewidzianych: patrz DANE
TECHNICZNE

KWALIFIKACJE UZYTKOWNIKA

Instalacje produktu moga przeprowadzi¢ tylko wykwalifikowane osoby. Osoby takie powinny
posiada¢ wiedze na temat ustawiania, montazu, uruchamiania, eksploatac;ji i konserwacji tego
produktu. Wyposazenie oraz instalacje podlegajace dozorowi mogg by¢ obstugiwane
samodzielnie tylko przez osoby, ktére ukonczyty 18 lat, majg odpowiednie warunki fizyczne
oraz wymagang wiedze fachows, lub odbyty odpowiednie szkolenie specjalistyczne
przeprowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie zaleca sie
przeprowadzaé w regularnych odstepach czasu, co najmniej raz w roku.

OPIS DZIALANIA

Przetgcznik automatyczny AUV-ND ze zintegrowanym reduktorem niskiego ci$nienia jest to
reduktor ci$nienia z automatycznym przetgcznikiem przeznaczony do montazu z instalacjami
dwubutlowymi, zwany dalej AUV-ND.

o Skfada sie on z: przetgcznika automatycznego, reduktora niskiego cisnienia z
wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV, pokretta, wskaznika stanu pracy
(pracalrezerwa) oraz zaworu zwrotnego z kré¢cem kontrolnym.

o Przetgcznik AUV-ND zapewnia jednakowe cisnienie na wyjsciu o wartosci 29 lub 50 mbar
przy dopuszczalnym cisnieniu na wejsciu w zakresie od 0,6 do16 barow.

o Automatyczne przetgczanie na butle/butle rezerwy, w przypadku gdy butla robocza jest
pusta / butle robocze sg puste, i jednoczesnie zmiana zintegrowanego wskaznika pracy i
rezerwy na CZERWONY.

e Mozliwos¢é wymiany butli z gazem bez przerywania pracy.

Odbidr wylgcznie naprzemienny.

e Zawory zwrotne wbudowane w kro¢cu wejsciowym zapobiegajg przypadkowemu wyciekowi
gazu podczas wymiany butli.

o Réwnomierne zasilanie gazem dzieki optymalnemu wykorzystaniu gazu z butli.

WYDMUCHOWY ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRV

Wydmuchowy zawoér bezpieczehstwa PRV (Pressure Relief Valve, zwany dalej PRV), jest
zamontowanym w reduktorze cisnienia i samoczynnie dziatajgcym urzgdzeniem
zabezpieczajgcym o ograniczonym przeptywie, ktore chroni podtgczone urzgdzenie odbiorcze
przed niedopuszczalnie wysokim cisnieniem. Jezeli po stronie wyjsciowej powstanie
niedopuszczalnie wysokie cisnienie, np. w wyniku wysokich temperatur, zawoér PRV otworzy
sie i wydmucha nadcisnienie przez otwér oddechowy. Po redukcji ci$nienia zawér PRV
zamknie sie samoczynnie.

Jezeli reduktor cisnienia z zaworem PRV zostanie zamontowany w budynku, pod
zadaszeniem lub w innej strefie potencjalnego zagrozenia, nalezy/ustanowi¢ potgczenie ze
strefg zewnetrzna.

Reduktor ci$nienia z PRV jest oznaczony na tabliczce znamionowej napisem ,PRV”.
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BUDOWA

(® Strzatka kierunku poboru gazu na
pokretle

Pokretto butli roboczej i rezerwowej

© Przytgcza na wejsciu

® Przytagcze na wyjsciu

® Kraciec kontrolny z nakretkg
zamykajaca

(® Uchwyt z zaworze kontrolnym

© Otwor oddechowy wydmuchowego
zaworu bezpieczenstwa PRV

) Ptyta montazowa (kgtownik)

(D Zaslepka z tgcznikiem w przytaczu na
wejsciu

@ Wskaznik pracy/rezerwy
(zielony/czerwony)

PRZYLACZA
Wejscie Nazwa handlowa i rozmiary Wskazéwka
wg normy montazowa
Zigcza z gwintem zewnetrznym Moment dokrecenia:
¢ G.13 =gwint M20 x 1,5 Nakretka nasadowa =
4 do5Nm
Nazwa handlowa i rozmiary Wskazowka
wg normy montazowa
® Ztacza z gwintem zewnetrznym Moment dokrecenia
H.3 = G 1/2 gwint z uszczelkg ptaska Nakretka nasadowa =
10 Nm

MONTAZ

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ produkt pod kgtem mozliwych uszkodzen
transportowych i kompletnosci.

-IEEEM- Do montazu uzywa¢ wytgcznie odpowiedniego narzedzia.

W przypadku potgczen srubowych nalezy zawsze uzywac drugiego klucza i kontrowac nim
na kréécu przytgczeniowym.

Nie uzywac niewlasciwego narzedzia, np. kleszczy.

Wszystkie wskazoéwki zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi muszg by¢
uwzglednione, przestrzegane i zrozumiane przez uzytkownika i zaktad specjalistyczny.
Warunkiem niezawodnego dziatania jest prawidtowa instalacja z zachowaniem
obowigzujgcych zasad technicznych dotyczgcych planowania, budowy i eksploatacji catego
urzadzenia.
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Przyktad zastosowania — R .
instalacja dwubutlowa pracujgca / \‘\:\:

z duzymi butlami

MONTAZ musi przeprowadzaé
wyspecjalizowana firma.

Zagrozenie zranienia przez wydmuchane opitki metalu!
Opitki metalu moga zrani¢ Panstwa oczy.
v~ Prosze nosi¢ okulary ochronne!

m Zakltocenia dziatania z powodu zanieczyszczen!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.

v Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg pod katem ewentualnego wystepowania na
przytaczach wiorkéw metalowych lub innych zanieczyszczen!

v~ Koniecznie usung¢ widrki metalowe lub inne zanieczyszczenia poprzez przedmuchanie
przytaczy!

m Uszkodzenie produktu z powodu nieprawidtowego kierunku

montazu! Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.

v Zachowa¢ kierunek montazu (oznaczono go strzatkg na ‘ obudowie)!

% A PRZESTROGA

Polaczenia srubowe

Niebezpieczenstwo wybuchu, pozaru i uduszenia z powodu
nieszczelnych przytaczy!

Obrécenie produktu moze doprowadzi¢ do wycieku gazu.

v Nie przekrecaé produktu po jego zamontowaniu i dokreceniu ztgczy!

v~ Dokrecanie ztgczy jest dopuszczalne wytgcznie gdy instalacja nie jest pod cisnieniem!

m Podczas ponownego montazu nalezy wymienic uszczelki (jezeli

takowe sg przewidziane)! Nalezy zwrdci¢ uwage, by uszczelki bylty prawidtowo utozone, a
Srubunki dobrze dociggniete.

Montaz i podigczanie przetacznika AUV-ND

m Podczas ponownego montazu nalezy wymienic uszczelki (jezeli

takowe sg przewidziane)! Nalezy zwrdci¢ uwage, by uszczelki byly prawidtowo utozone, a
Srubunki dobrze dociggniete.
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Podtaczenie i utozenie wezy

Weze podtgczy¢ w taki sposéb, aby unikngé obcigzen mechanicznych, cieplnych i
chemicznych:

- obcigzenie mechaniczne: np. nie ciggna¢ weza nad ostrymi krawedziami

- oddziatywanie cieplne: np. unika¢ otwartego ognia, promieniowania cieplnego

- oddziatywanie chemiczne: np. unikaé smaroéw, olejéw, substancji zracych

Weze montowaé bez naprezen (bez naprezenia zginajgcego i rozciggajacego lub skrecenia).
Weze uktadac tak, aby ich potgczenia nie mogty sie przypadkowo poluzowac.

Przytgcza do reduktora cisnienia z odgatezieniem 90° — unika¢ zgiecia weza.

Przestrzega¢ obowigzujacych krajowych przepiséw dotyczacych instalacji gazowych.

WSKAZOWKA Do podtgczania butli z gazem nalezy stosowaé odpowiednie weze
wysokiego cisnienia ze ztgczem do podtgczenia nakretki nasadowej M20 x 1,5 przetgcznika
AUV-ND!

WSKAZOWKA W instalacjach gazu ptynnego z wezami o dtugosci powyzej 400 mm
nalezy stosowac zabezpieczenie w przypadku pekniecia weza (SBS) .

Elementy mocujace

APRZESTROGA Niebezpieczenstwo uszkodzenia podtaczonego reduktora

cisnienia przez zbyt duze sity!

Moga powstawacé nieszczelnosci na potgczeniach.

v~ Elementy mocujgce muszg byé zwymiarowane i podtgczone z podiozem (budowlg) w taki
sposo6b, aby po pierwsze byty stabilne i po drugie dobrze przenosity wystepujace sity.

v~ Sily nie powinny oddziatywac¢ na reduktor ci$nienia.

KONTROLA SZCZELNOSCI

@ APRZESTROGA Niebezpieczenstwo poparzenia lub pozaru!

Powazne poparzenia skory lub szkody materialne.
v" Do kontroli nie stosowac¢ otwartego ptomienia!

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ szczelno$c¢ przytgczy produktu!

1. Zamkna¢ catg armature odcinajgca urzgdzenia odbiorczego gazu.

2. Powoli otworzy¢ zawér poboru gazu lub zawory na butli z gazem.

3. Spryskac¢ wszystkie ztgcza srodkiem pienigcym wg EN 14291 (np. sprayem do
lokalizowania wyciekéw, nr art. 02 601 00).

4. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ obserwujgc, czy w srodku pienigcym nie tworzg sie pecherzyki.

K ) m Jesli powstajg kolejne pecherzyki, nalezy dokrecic

&t N przytacza (patrz MONTAZ). Jezeli nie mozna usungé nieszczelnosci, produktu nie
~— wolno eksploatowac i nalezy go wymienic.

§ Przestrzega¢ obowigzujgcych krajowych przepiséw dotyczgcych instalacji urzagdzen

zasilanych gazem ciektym.

Uproszczona kontrola szczelnosci

Po kazdej zmianie butli i po dtuzszym przestoju nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji.
1. Zamkna¢ zawory butli po stronie roboczej i rezerwowe;.

Na wskazniku optycznym zaworu AUV widoczny jest kolor czerwony.

Doptyw gazu do podtgczonych odbiornikdw jest zamkniety.

Otworzy¢ zawory butli po stronie roboczej i rezerwowe;.

Na wskazniku zaworu AUV wskazanie zmienia si¢ z czerwonego na zielone.
Zamkna¢ zawory butli po stronie roboczej i rezerwowe;.

oaRwN
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A PRZESTROGA W ciggu 15 minut wskazanie optyczne zaworu (typ AUV) nie

moze ulec zmianie (z zielonego na czerwony), w przeciwnym wypadku oznacza to, ze
instalacja jest nieszczelna.

Kréciec kontrolny do kontroli szczelnosci
W ramach kontroli ci$nienia i szczelnosci instalacji gazu ptynnego, do kré¢ca kontrolnego
mozna podtgczyé przyrzad do kontroli szczelnosci.(®)

1. Zamkna¢ catg armature odcinajgcg podtgczonych urzadzen
odbiorczych.

2. Zamkna¢ zawory odcinajgce.

3. Odkreci¢ nakretke krééca kontrolnego ®), podigczyé waz
pompki kontrolnej do kréé¢ca kontrolnego ®.

4. Uchwyt na zaworze kontrolnym (F) przekreci¢ w dét do
pozycji ,ZAMKNIETE".

5. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci przy ci$nieniu maks.
150 mbar.

6. Po wykonaniu kontroli ® uchwyt na zaworze przekrecié

i z powrotem do pozycji ,OTWARTE".

|| 7. Odtaczy¢ waz pompki kontrolnej i przykreci¢ z powrotem

nakretke na kréciec kontrolny ®.

URUCHAMIANIE

Bezposrednio po MONTAZU i wykonanej KONTROLI SZCZELNOSCI produkt jest gotowy do
eksploataciji.

Armatura odcinajgca urzadzen odbiorczych musi by¢ zamknieta.

1. Podtaczy¢ butle/butle z gazem i sprawdzi¢ podtgczenia wezy.

2. Powoli otworzy¢ zawér/zawory na butli z gazem.

3. Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi podigczonych urzadzen odbiorczych!

Przy zbyt szybkim otwieraniu zaworu/zaworéw butli z gazem moze nagle nastgpi¢ wzrost
cisnienia i otwarcie nadmiarowego wydmuchowego zaworu bezpieczehnstwa (PRV).

W przypadku zbyt duzego lub ciggtego poboru gazu ptynnego z butli po stronie roboczej

maleje temperatura gazu, a tym samym cisnienie w butli obniza sie ponizej poziomu

cisnienia wymaganego na wejsciu reduktora. Gaz ptyary w tym przypadku pobierany jest

dodatkowo z butli po stronie rezerwowe;j.

v W takim przypadku nie jest zapewnione prawidtowe dziatanie instalacji.

v Gaz z butli po stronie roboczej i rezerwowej moze by¢ pobierany jednoczesnie, ale tez
w réznych proporcjach.
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OBSLUGA

APRZESTROGA Mozliwe szkodzenia produktu wskutek poruszania butla!

Porwana w wyniku poruszania butlg faza ciekta moze doprowadzi¢ do wzrostu cisnienia
w instalacji i do uszkodzenia produktu lub catej instalacji.
v Podczas eksploatacji nie porusza¢ butli z gazem.

Sposéb poboru Praca AUV-ND Rezerwa

Praca
Strzatka kierunku poboru

ZIELONA na pokretle
wskazuje na butle z gazem po
stronie roboczej. Wskaznik
optyczny znajduje sie na polu
ZIELONYM ,,Praca”.

Rezerwa — strona robocza
jest pusta fﬁ\

Strzatka kierunku poboru
ZIELONA na
pokretlewskazuje na butle
z gazem po pustej stronie
roboczej. Wskaznik optyczny
znajduje sie na polu
CZERWONYM ,,Rezerwa”.

Sposéb poboru Rezerwa AUV-ND Praca

Wymiana butli z gazem E 2
podczas eksploataciji

Ustawi¢ przetacznik za
pomocg ZIELONEGO na
butle/butle z gazem po stronie
rezerwy. Wskaznik optyczny
przechodzi z pola
CZERWONEGO ,,Rezerwa”
na ZIELONE ,,Praca”.

Jesli instalacja butlowa musi by¢ eksploatowana w trakcie wymiany butli z gazem, nalezy
przy uzyciu zaslepki (D szczelnie zamknaé otwarte ztgcze przetgcznika AUV-ND.

| WSKAZOWKA | Przetgcznik AUV-ND moze takze pracowac z jedng butlg z gazem.
Zawor zwrotny wbudowany w kroécu wejsciowym zapobiega wyciekowi gazu przez wolne
przytacze. W przypadku pracy z tylko jedng butlg z gazem nalezy zamknaé wolne przytgcze
przetgcznika AUV-ND za pomocg zaslepki (.

Ustawi¢ strzatke kierunku poboru na pokretle w kierunku podtgczonej butli.
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Wymiana butli podczas eksploatacji

1. Ustawi¢ przetgcznik za pomocg pokretta oznaczonego kolorem ZIELONYM na strone
rezerwowag.

2. Zamkng¢ zawor butli z pustg butla.

3. Przytagcze butli poluzowac.

4. W miejsce pustej butli wstawié¢ i podtgczy¢ petng butle.

m Zawor zwrotny gazu zapobiega przeptywowi gazu na wolnym
przytaczu © podczas wymiany butli gazowe;.

5. Otworzy¢ zawor butli.

6. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

7. Petna butla dostepna jest jako rezerwa.

APRZESTROGA Mozliwe szkodzenia produktu wskutek poruszania butla!

Porwana w wyniku poruszania butlg faza ciekta moze doprowadzi¢ do wzrostu cisnienia
w instalacji i do uszkodzenia produktu lub catej instalaciji.
v~ Podczas eksploatacji nie poruszac¢ butli z gazem.

WYMIANA
W razie pojawienia sie jakichkolwiek oznak zuzycia lub uszkodzenia produktu lub jego czesci

nalezy produkt wymienic.
Po wymianie produktu przestrzegaé krokéw MONTAZ, KONTROLA SZCZELNOSCI @
i URUCHAMIANIE!

Zywotno$é automatycznego zaworu przetgczajgcego wynosi okoto 10 lat; zaleca sie wymiane
automatycznego zaworu przetgczajacego przed uptywem 10 lat od daty produkciji.

NAPRAWA

Jesli dziatania wymienione w punktach USUWANIE USTEREK nie prowadzg do
prawidiowego ponownego uruchomienia, i nie nastgpit btagd w doborze, nalezy wysta¢ produkt
do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje oséb nieuprawnionych prowadza
do wygasniecia roszczen z tytutu rekojmi.

PRZERWANIE EKSPLOATACJI

Zamkng¢ zawor butli, a nastepnie zawory odcinajace urzadzenia odbiorczego. W przypadku
nieuzywania instalacji gazu ptynnego wszystkie zawory powinny by¢é zamkniete.

Aby unikng¢ wycieku gazu, wszystkie wolne przytgcza doprowadzajgce gaz w instalaciji
nalezy szczelnie zamkna¢ przy uzyciu odpowiedniego zamkniecia.

UTYLIZACJA

W trosce o srodowisko naturalne nie nalezy wyrzucaé naszych produktéw do
$mieci domowych.

Zuzyty produkt nalezy oddaé do miejscowego punktu utylizacji lub odzysku
surowcow wtornych.
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DANE TECHNICZNE

Cisnienie na wejsciu p 0,6 do 16 bar
Cisnienie na wyjsciu pd 29 |lub 50 mbar
Przeptyw nominalny Mg 2,5 kg/h - 4 kg/h
Maksymalnie dopuszczalne cisnienie PS 16 bar
Nominalne ci$nienie przetgczenia 0,75 bara

AP2przy 29, 37 mbar

AP

APS5 przy 37, 50 mbar
Wejscie/wyjscie 2x G.13/H3
Temperatura otoczenia -40°C do +60°C

AP = maksymalna dozwolona strata ci$nienia w instalacji podigczonej za
urzadzeniem. Dalsze dane techniczne lub indywidualne nastawienia: patrz tabliczka
znamionowa produktu!

LISTA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Nazwa produktu Nr art.

Kolanko 90° M20 x 1,5 UM x AG M20 x 1,5 71509 00
Uszczelki dla M20 x 1,5 UM 04 590 25
Uszczelki dla IG M20 x 1,5 UM 14 511 21
Uszczelki dla GF 01 004 30
Przejsciowka IG M20 x 1,5 x GF 14 514 00

ZMIANY TECHNICZNE

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi przygotowano na
podstawie wynikéw kontroli produktu. Sg one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem
prawnym i wkasciwymi normami obowigzujgcymi w momencie wydania. Zmiany parametrow
technicznych, btedy drukarskie i omyiki zastrzezone. Wszelkie ilustracje stuzg celom
wizualizacyjnym i mogg odbiega¢ od wersji rzeczywistej.

REKOJMIA

Gwarantujemy prawidtowe dziatanie i szczelno$¢ produktu w okresie
wymaganym ustawg. Zakres rekojmi jest zgodny z § 8 naszych Warunkéw
dostaw i ptatnosci.

CERTYFIKATY

Nasz system zarzgdzania posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz
ISO 50001 dostepne na stronie:
www.gok.de/qualitaets-umwelt-und-energiemanagementsystem.
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LD Montavimo ir naudojimo instrukcija == i<z

Automatinis perjungimo voztuvas AUV-ND

perjungimo voztuvas su zemo slégio reguliatoriumi skirtas dviejy baliony ar didesnio
kiekio baliony jrenginiams

q3
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APIE SIA INSTRUKCIJA

« Siinstrukcija yra gaminio dalis.
¢ Siekiant, kad gaminys baty naudojamas pagal paskirtj ir bty laikomasi

garantijos salygu, reikia vadovautis Sia instrukcija ir perduoti jg eksploatuotojui.
o Turékite jg visg naudojimo laikotarpj.
¢ Be Sios instrukcijos turi bati laikomasi nacionaliniy teisés akty, jstatymy ir
montavimo gairiy.
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SAUGOS NURODYMAI

Mums labai svarbus Jisy ir kity asmeny saugumas. Sioje montavimo ir naudojimo
instrukcijoje pateikéme daug svarbiy saugos nurodymuy.
v/ Perskaitykite ir atkreipkite demesj j saugos nurodymus ir kitus nurodymus.
Tai jspéjamasis simbolis. Sis simbolis jspéja apie galimus pavojus, dél kuriy Jis ir
kiti asmenys gali patirti suzalojimus arba mirti. Visi saugos nurodymai pateikti su
ispéjamuoju simboliu, 3alia jo pateikiamas Zodis ,PAVOJUS®, ,|SPEJIMAS® arba
LATSARGIAI“. Sie ZodZiai reiskia:
APAVOJUS
Apibldina pavojy asmeniui, atitinkantj auksta rizikos lygmen;.
= Gali sukelti mirtj arba sunky suzalojima.
A|SPEJIMAS
Apibudina pavojy asmeniui, atitinkantj vidutinj rizikos lygmenj.
= Gali sukelti mirtj arba sunky suzalojima.
A ATSARGIAI
Apibldina pavojy asmeniui, atitinkantj zema rizikos lygmen;.
- Gali sukelti lengva arba vidutinj suzalojima.

WL QUEED ApibTdina materialine Zala.
= Gali turéti poveikj vykstanciai eksploatacijai.

@ nurodo informacijg v"  nurodo raginimg imtis veiksmy

BENDROJI INFORMACIJA APIE GAMIN]

Slégio reguliatorius palaiko pastovy gaminio lenteléje nurodytg iS€jimo slégj nustatytose
ribose, neatsizvelgiant j j¢jimo slégio svyravimus ir srautg bei temperatdros pokycius.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]
Pritaikymas

e verslas ir pramoné

Eksploatacinés medziagos
o Suskystintos dujos (dujiné fazé)
Wl

"¢l APAVOJUS

IStekanc€ios suskystintos dujos (1 kategorija):
¢ yra ypac degios
e gali jvykti sprogimas
¢ pateke ant odos gali labai nudeginti
v~ Reguliariai tikrinkite jungtis, ar néra nuotékio!
v" Pajute dujy kvapg ir pastebéje nuotékj,—nedelsiant iSjunkite suskystinty dujy
jrenginj!
v Arti negali bati liepsnos $altiniy ir elektros jrenginiy!
v Laikykités taikytiny jstatymy ir reglamenty reikalavimy!
@ Eksploataciniy medziagy sarasa su nurodytu pavadinimu, standartu ir

paskirties Salimi rasite internete adresu
www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.
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Eksploatacijos vieta

» eksploatavimas lauke (eksploatavimas neribotos oro apytakos srityje)

o eksploatacija lauko sglygomis, atmosferai atspariose ir apsaugotose nuo saulés vietose.
Negalima jrengti srityse, kuriose temperatira didesné nei 60 °C arba mazesné nei —40 °C.

Eksploatuojant lauke, gaminys turi bati pastatytas arba apsaugotas taip,
kad j ji negaléty prasiskverbti laSantis vanduo.

Rekomenduojama sumontuoti po talpyklos apsauginiu gaubtu arba reguliatoriaus spintoje,
arba apsauginéje dézéje.

Jmontavimo vieta

» dviejy baliony arba didesnio kiekio baliony jrenginiy montavimui

Jmontavimo padétis

Teisinga Neteisinga

NURODYMAS

Automatinis perjungimo voztuvas turi bati
sumontuotas taip, kad zarny jungtys bty
kuo auksciau, bent jau vir§ dujy baliono
voztuvo.

Slégio reguliatoriai negali bati montuojami
Zemiau nei dujy talpyklos voztuvas ar dujy
baliono voztuvas, kad bity uzkirstas kelias i$
naujo suskystinty dujy patekimui j slégio
reguliatoriy. VamzdzZiams ir Zarnoms, kurie
yra prijungti prie slégio reguliatoriy jvesties
jungties, turi bati nuolat uztikrintas nuolydis j
talpyklg arba dujy baliona.
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NAUDOJIMAS NE PAGAL PASKIRT]

Bet koks naudojimas, perzengiantis naudojimo pagal paskirtj ribas:

* pvz., eksploatavimas naudojant kitas eksploatacines medziagas, kitokj slégj

¢ naudojant skystosios fazés dujas

e jmontavus prieSinga srautui kryptimi

o eksploatavimas su neleistinomis naudoti Zarny linijomis

o atlikus gaminio ar jo dalies pakeitimg

o eksploatavimas viduje

* naudojimas, kai aplinkos temperatiira neatitinka nustatytosios: zr. TECHNINIAI
DUOMENYS

NAUDOTOJUY KVALIFIKACIJA

Sis gaminys gali biiti sumontuotas tik kvalifikuoto personalo. Tai darbuotojai, kurie yra
susipazine su Sio gaminio pastatymu, sumontavimu, paleidimu, eksploatavimu ir priezidra.
Darbo priemonés ir jrengimai, kuriems reikia priezitros, gali bati savarankiskai valdomi tik ty
asmeny, kuriems jau yra suéje 18 metuy, kurie fizikai pajégus tai atlikti ir turi batiny jgidziy
arba buvo i8mokyti kompetentingo asmens. Rekomenduojama atlikti mokymus reguliariai, ne
reciau nei kartg per metus.

FUNKCIJY APRASYMAS

Automatinis perjungimo voztuvas ,AUV-ND* su integruotu mazaslégiu reguliatoriumi — tai
slégio reguliatorius su automatiniu perjungimu prijungimui prie dviejy baliony jrenginio, toliau
vadinamas ,AUV-ND*.

e Sandara: automatinis perjungimo voztuvas, mazaslégis reguliatorius su virSslégio iSleidimo
voztuvu PRV, rankenélé, darbo reZimo ir rezervo indikatorius, atbulinis voZtuvas ir
kontroliné jungtis.

o ,AUV-ND* uztikrina tolygy 29, 37 arba 50 mbar i$éjimo slégj, esant leistinam 0,6—16 bar
i&jimo slégiui.

o Automatinis perjungimas j rezervinés puses dujy baliong, kai darbinés pusés dujy balionas
yra tuscias ir tuo pat metu rodant RAUDONA integruoto darbo rezimo ir rezervo
indikatoriuje.

e Galima pakeisti dujy baliong nenutraukiant eksploatacijos.

Galimas tik abipusis émimas.

o |vesties antgalyje jmontuoti atbuliniai voztuvai uzkerta kelig nepageidaujamam dujy
iStekéjimui keiciant balionus.

» Tolygus dujy tiekimas dél optimalaus dujy baliono turinio iSnaudojimo.

APSAUGINIS VIRSSLEGIO VOZTUVAS PRV

Apsauginis virsslégio voztuvas PRV (angly k. ,Pressure Relief Valve®), toliau vadinamas PRV,
yra slégio reguliatoriuje jrengtas, savaime veikiantis riboto srauto saugos jtaisas, kuris
apsaugo prijungtus vartotojus nuo pernelyg didelio slégio. Jeigu i8éjimo puséje susidaro
neleistinai aukstas slégis, pvz., esant aukstai temperatarai, PRV atsidaro ir iSpucia vir§slégj
pro ventiliacijos angg. Sumazéjus slegiui, PRV automatiSkai uzsidaro.

Jei slégio reguliatorius su PRV yra eksploatuojamas pastate, aptvare arba kitoje galimai
pavojingoje srityje, batina nutiesti jungtj j lauka.

Slégio reguliatorius su PRV parinktimi gaminio lenteléje pazymétas ,PRV*.
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KONSTRUKCIJA

® Rodyklé ant rankenélés nurodo
iSémimo kryptj

Darbinio ir rezervinio baliono
rankenélé

© |vesties jungtys

® I3vesties jungtis

® Kontroling jungtis su uzsukamu
dangteliu

® Kontrolinis voztuvas su rankenéle

© PRV ventiliacijos anga

® Montavimo ploksté (kampainis)
Hermetizuojanti verzlé su kilpa
jvesties jungtyje

@ Darbo rezimo ir rezervo indikatorius
(zalia / raudona)

JUNGTYS

|vestis

Prekés pavadinimas ir matmenys pagal Montavimo
standarta nurodymas

AG srieginé jungtis

e G.13 = Sriegis M 20 x 1,5

Sukimo momentas
Gaubiamoiji verzlé

=4 bis 5 Nm
Prekés pavadinimas ir matmenys pagal Montavimo
standarta nurodymas

ISoriné srieginé jungtis
e H3=G1/2-FD

Sukimo momentas
Gaubiamoji verzlé
=10 Nm

MONTAVIMAS

Prie§ montuodami patikrinkite, ar gaminys nepazeistas transportuojant ir ar yra visos dalys.

Pritaikymo pavyzdys — dviejy
baliony jrenginys, skirtas
eksploatavimui su dideliais
balionais

Sumontuoti turi specialistai!
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Prireikus, surinkite naudodami tinkama jrankj. Sujungiant varztines jungtis
visada reikia prilaikyti prijungimo atvamzdj antruoju raktu.

Negalima naudoti netinkamy jrankiuy, pvz., repliy!

Specialistai, naudotojai ir operatoriai privalo atkreipti démesj j toliau pateiktus Sios montavimo
ir naudojimo instrukcijos nurodymus, turi jy laikytis ir juos suprasti. Norint uztikrinti tinkamg
jrenginio veikima, batina jj teisingai sumontuoti, laikantis galiojanciy viso jrenginio planavimo,

pastatymo ir eksploatavimo techniniy taisykliy.
@ Pavojus susizeisti iSpu¢éiamomis metalo drozlémis!

Metalo drozlés gali suzeisti Jisy akis.
v~ Déveékite apsauginius akinius!

Galimas funkcijy sutrikimas dél liekany! Tinkamas veikimas
neuztikrinamas.

v Vizualiai patikrinkite, ar jungtyse néra metalo drozZliy arba kity liekany!

v Atsargiai iSpisdami bdtinai pasalinkite metalo drozZles arba kitas liekanas!
Sumontavus neteisinga kryptimi, gaminys gali biiti pazeistas!
Tinkamas veikimas neuztikrinamas.

v Atkreipkite démes;j j teisingg montavimo kryptj (ji paZyméta ant gaminio rodykle s )!

Varztinés jungtys

A SPEJIMAS

Dél nesandariy jungé€iy gali kilti sprogimo, gaisro ir uzdusimo pavojus!
Persisukus gaminiui gali iStekéti dujos.

v~ Nepersukite gaminio po montavimo ir priverzdami jungtis!

v~ Jungtis priverzkite tik kai visiSkai néra slégio!

Montuojant i$ naujo, jvesties jungCiy sandariklius (jei jrengti) reikia pakeisti!
Jsitikinkite, kad sandarikliai yra tinkamai priglude lizde ir kad jungtys yra tvirtai priverztos.

»AUV-ND* jmontavimas ir prijungimas

LLILe R U Montuojant i$ naujo, jvesties junggiy sandariklius (jei jrengti) reikia pakeisti!
Jsitikinkite, kad sandarikliai yra tinkamai priglude lizde ir kad jungtys yra tvirtai priverztos.

Zarny linijy prijungimas ir nutiesimas

Prijunkite zarny linijas taip, kad baty iSvengta mechaniniy, Siluminiy ir cheminiy apkrovy:

=> mechaniné apkrova: pvz., netempkite Zarny linijy per astrius krastus

= Siluminis poveikis: pvz., venkite atviros liepsnos, spinduliuojamos Silumos

-» cheminis poveikis: pvz., venkite riebaly, alyvy, koroziniy medziagy
Sumontuokite nejtemptas zarny linijas (kad nebdty lenkimo, tempimo jtempio arba kampinés
deformacijos).
Zarny linijas nutieskite taip, kad jy jungtys netyéia neatsilaisvinty.
Prijungus prie slégio reguliatoriaus 90° iSleidimo kampu, iSvengiama Zarny linijy uZsilenkimo.
Laikykités galiojan€iy nacionaliniy suskystinty dujy jrenginiy montavimo reglamenty.

NURODYMAS

Prijungimui prie dujy baliono (-y) turi bati naudojama (-os) tinkama (-os) auksto slégio Zarny
linija (-os) su gaubiamaja verzle M20 x 1,5 UM, skirta prijungti prie ,AUV-ND*!

Zarny linijjoms apsaugoti pramoniniuose skystyjy dujy jrenginiuose turi bati
naudojami saugikliai nuo Zarny jplysimo (SBS), kai Zarna yra ilgesné nei 400 mm.
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Montavimo priemonés

Prijungto slégio reguliatoriaus sugadinimas dél iSsiskirianéiy stipriy jégy!

Jungtys gali tapti nebesandarios.

v Montavimo priemoniy matmenys parenkami, atsizvelgiant j pagrindg (statinj), kad i$
vienos pusés saugiai laikyty, o i$ kitos pusés — saugiai galéty nukreipti susidaranciais
jégas.

v Jégos negali daryti jokio poveikio slégio reguliatoriui.

SANDARUMO TIKRINIMAS

@ A ATSARGIAI Nusideginimo arba gaisro pavojus!

Sunkds odos nudegimai arba materialiniai nuostoliai.
v Tikrindami nenaudokite atviros liepsnos!

Sandarumo tikrinimas pries pradedant eksploatuoti

Prie$ pradedant eksploatuoti batina patikrinti, ar sandarios gaminio jungtys!

1. UZdarykite visg prijungty vartotojy uzdaromajg armatara.

2. Létai atidarykite dujy émimo voZztuvg arba dujy baliono voZtuva.

3. Visas jungtis apipurkskite putojima sukelian€iomis medziagomis pagal EN 14291
(pvz., nuotékio purskikliu, uzsakymo Nr.: 02 601 00).

4. Patikrinkite sandaruma, atkreipdami démesj j ant apipurksty putojimg sukelian€iy
medziagy susidariusias pusles.

: Jei paslés susidaro, jungtis reikia priverzti (zr. MONTAVIMAS). Jei
"= nepavyksta pasalinti nuotékio, gaminio eksploatuoti negalima.
§ Laikykités galiojanciy nacionaliniy suskystinty dujy jrenginiy montavimo reglamenty.

Sandarumo patikrinimo jrenginio kontroliné jungtis
Atliekant suskystinty dujy jrenginio slégio ir sandarumo patikrinima, prie kontrolinés
jungties (B galima prijungti sandarumo patikrinimo jrengin;.

1. UZdarykite visg prijungty vartotojy uzdaromajg armatara.

2. Uzdarykite blokavimo voztuva.

3. Nusukite kontrolinés jungties € uZsukamg dangtelj,
kontrolinj siurblj su kontroline Zarna prijunkite prie
kontrolinés jungties ®.

4. Rankenéle prie kontrolinio voztuvo () pasukite j apacig |
padétj ,UZDARYTA".

5. Sandarumg patikrinkite, esant didziausiam 150 mbar
slégiui.

6. Po patikrinimo rankenéle prie kontrolinio voztuvo (F)
pasukite atgal j padétj ,ATIDARYTA".

7. Uzsukamg dangtelj vél uZsukite ant kontrolinés jungties ®.

Supaprastinta sandarumo kontrolé
Patikrinkite baliony jrenginio sandaruma kiekvieng kartg pakeite dujy baliong ir tada, kai
ilgesnj laikg nenaudojote jrenginio.
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UZsukite darbinés ir rezervinés pusiy dujy baliony ventilius.

Vizualiné reguliatoriaus indikacija (tipas AUV) - raudona spalva.

Dujy padavimas prijungtiems, dujas vartojantiems jrenginiams, uzdarytas.

Atsukti darbinés ir rezervinés pusés dujy baliony ventilius.

Indikatoriaus (tipas AUV) rodyklés padétis iS raudonos spalvos pasikeicia j zalig spalva.
. UZsukti darbinés ir rezervinés pusiy dujy baliony ventilius.

PVNELGIAVVE indikatoriaus (tipas AUV) rodyklés padétis per 15 minugiy turi
nepasikeisti, priesingu atveju, baliony jrenginys yra nesandarus!

EKSPLOATACIJOS PRADZIA

Atlikus MONTAVIMA ir sékmingg SANDARUMO TIKRINIMA, gaminys yra paruostas
eksploatuoti.

1. Létai atidarykite dujy baliono vozZtuvg (-us).

2. Atidarykite visg prijungty vartotojy uzdaromajg armatra.

3. Vadovaukités prijungty vartotojy montavimo ir naudojimo instrukcija!

LLILe P (R Per greitai atidarius dujy émimo voZtuvg arba dujy baliono voZtuva, gali
trumpam padidéti slégis, ir gali suveikti vir§slégio iSleidimo voztuvas PRV.

DOAwN

Jei suskystinty dujy i$ dujy baliono (-y) darbinéje puséje yra imama per

daug arba ilgg laikg, sumazéja dujy temperatira, todél ir dujy baliono slégis tampa zemesnis

uz reikalaujamg slégio reguliatoriaus jéjimo slégj. Tuomet suskystintos dujos papildomai

imamos i$ rezervinés pusés dujy baliono (-y).

v Tinkamas suskystinty dujy jrenginio veikimas nebeuztikrinamas.

v Darbinés ir rezervinés pusés dujy balionai gali bati iStustinami tuo paciu metu, bet
skirtingai.

DARBO REZIMAS
A ATSARGIAI Pajudinus dujy baliona, gaminys gali biti pazeistas!

Pernesama skystoji fazé gali sukelti pernelyg didelj slégio padidéjima suskystinty dujy
jrenginyje, todél gali bdti pazeistas gaminys arba suskystinty dujy jrenginys.
v~ Eksploatavimo metu nejudinkite dujy baliono!

Emimo tipas Rezervas AUV-ND Darbo

rezimas
Darbo rezimas E ﬂ
Perjungimo bloko rodyklé rodo j

darbinés pusés dujy baliong (-
us).

Indikatoriaus rodmuo yra
ZALIAS ,Darbo rezimas*“.
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Emimo tipas Rezervas AUV-ND Darbo
rezimas
Rezervas — darbiné pusé yra
tuscia (E\ (i
Perjungimo bloko rodyklé rodo j
tuscios darbinés pusés dujy
baliong (-us). Indikatoriaus
rodmuo yra RAUDONAS
,Rezervas*“.
| S| . ||
Emimo tipas Darbo rezimas AUV-ND Rezervas
Dujy baliono keitimas —‘L
eksploatavimo metu fi fﬁ\
Nustatykite perjungimo bloko
rodykle j rezervinés pusés dujy
baliong
(-us). Indikatoriaus rodmuo
pasikeicia i§ RAUDONO
»Rezervas“ j ZALIA ,Darbo
rezimas*“.
i | o |

Jei baliony jrenginys turi bati eksploatuojamas keiciant dujy baliong, auto-
matinio perjungimo voZtuvo atvira jungtis turi bati sandariai uzdaryta uzdaromuoju varztu (.

LAUV-ND* eksploatuoti galima tik su vienu dujy balionu. Jvesties antgalyje
integruotas atbulinis voztuvas apsaugo nuo dujy iSsiverzimo pro laisva jungt;.
Eksploatuojant tik su vienu dujy balionu, laisvoji jungtis prie ,AUV-ND* turi bati uzdengta
hermetizuojancia verzle (D.

Paémimo krypties rodykle ant rankenélés nustatykite prijungto baliono kryptimi.

Dujy baliono keitimas eksploatavimo metu

1. Uzdarykite tuScio dujy baliono voztuva.

2. Atjunkite dujy baliono jungtj.

3. Pakeiskite tuscig dujy baliong pilnu dujy balionu ir jj prijunkite.

DU h U LER Keiciant dujy baliona, dujy recirkuliacijos apsaugos jtaisas apsaugo
nuo dujy srovés prasiverzimo pro laisva jungtj ©.

4. Atidarykite dujy baliono vozZtuva.

5. Patikrinkite sandaruma.

6. Pilnas dujy balionas paruostas naudoti kaip rezervas.

Pajudinus dujy baliona, gaminys gali biti pazeistas!
PerneSama skystoji fazé gali sukelti pernelyg didelj slégio padidéjima suskystinty dujy
jrenginyje, todél gali blti pazeistas gaminys arba suskystinty dujy jrenginys.

v Eksploatavimo metu nejudinkite dujy baliono!
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TAISYMAS

Jei atlikus skyriuje TRIKCIU SALINIMAS nurodytus veiksmus, jrenginio nepavyksta vél
tinkamai pradéti eksploatuoti ir jei néra aiSkinimo klaidos, gaminys turi bati siun¢iamas
gamintojui patikrinti. Atlikus neteisétus veiksmus, garantija nustoja galioti.

KEITIMAS

Jeigu yra gaminio arba jo dalies susidéveéjimo arba apgadinimo pozymiy, gaminys arba jo
dalis turi buti pakeisti. Keisdami gaminj vadovaukités skyriais MONTAVIMAS,
SANDARUMO TIKRINIMAS ir EKSPLOATACIJOS PRADZIA! @
Siekiant uztikrinti nepriekaistinga jrenginio veikima jprastomis eksploatavimo sglygomis,
rekomenduojama pakeisti jrenginj nepasibaigus 10 mety laikotarpiui nuo jo pagaminimo
datos.

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS

Nutraukite dujy tiekimg ir uzdarykite visg prijungty vartotojy uzdaromajg armatara.

Kai nenaudojate suskystinty dujy jrenginio, visi voZtuvai turi bati uzdaryti.

Visos suskystinty dujy jrenginio jvady laisvos jungtys turi bati
uzsandarintos tinkamomis sklendémis, kad baty iSvengta dujy nuotekio!

SALINIMAS

ﬁ Siekiant apsaugoti aplinka, miasy gaminiai neturéty bati Salinami kartu su

buitinémis atliekomis.
Gaminys turi bati Salinamas vietinése atlieky surinkimo vietose arba perdirbimo

centruose.
PAGALBINIY REIKMENY SARASAS
Gaminio pavadinimas Uzsakymo Nr.
Kampainis 90° M20 x 1,5 UM x AG M20 x 1,5 71509 00
Sandariklis, skirtas M20 x 1,5 UM 04 590 25
Sandariklis, skirtas IG M20 x 1,5 UM 14 511 21
Sandariklis, skirtas GF W20 x 1/14 LH 01 004 30
Jungiamoji dalis IG M20 x 1,5 x GF 14 514 00
TECHNINIAI DUOMENYS
|éjimo slégis p nuo 0,6 iki 16 bar
ISéjimo slégis pd 29 mbar, 37 mbar arba 50 mbar
Vardinis srautas Mg 2,5 kg/h - 4 kg/h

Didziausias leistinas slégis PS | 16 bar

Vardinis perjungimo slégis pdi | 0,75 bar

AP2 esant 29 mbar arba 37 mbar

AP

APS esant 37 mbar arba 50 mbar
|vestis / iSvestis 2xG.13/H.3
Aplinkos temperatira -40 °C iki +60 °C

AP = maksimalus leistini tolesnio vartotojo slégio nuostoliai.
Kitus techninius duomenis ir specialiuosius nustatymus Zr. slégio reguliatoriaus
gaminio lenteléje!
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TECHNINIAI PAKEITIMAI

Visa informacija Sioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje yra pagrjsta gaminiy bandymais ir
atitinka iSleidimo metu turimas Zinias ir galiojancius teisés aktus bei atitinkamus standartus.
Pasiliekame teise keisti techninius duomenis bei koreguoti spausdinimo ir kitas klaidas. Visi
paveiksléliai yra pateikti iliustraciniais tikslais ir gali skirtis nuo faktinio konstrukcijos tipo.

GARANTIJA

Uztikriname gaminio tinkama veikima ir sandaruma per teisés aktais nustatytg
laikotarpj. Masy garantijos apimtis — pagal masy pristatymo ir mokéjimo salygy
8 skirsnj.

LIUDJIMAI

Muasy vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 50001,
zr.:
www.gok.de/qualitaets-umwelt-und-energiemanagementsystem.

GARANTINIAI |SIPAREIGOJIMAI

Tarnavimo laikas Esant jprastoms eksploatavimo saglygoms rekomenduojama
keisti Sig armatirg praéjus 10 mety nuo pagaminimo datos tam,
kad jrenginys teisingai funkcionuoty.

Garantinis terminas 12 ménesiy nuo pagaminimo.

Reklamacija Klausimai dél produkto, dél pagalbos montuojant jrenginj arba
dél pacio produkto gedimo sprendziami per pardaveéja, pas kurj
buvo jsigyta preké.

(= m | & Pagaminimo data: (nura8yti nuo firminés lentelés)
Regler- und Armatures-

Mmﬁ:mmg‘%‘fﬂm Kokybés kontrolé % /4 ,Z Cé,

GOK REGLER-und Armaturen GmbH & Co. KG, Marktbreit — Germany jmonés teikiamy
jrenginiy montavima turi atlikti specializuota jmoné, turinti leidima atlikti tokius darbus.
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@) Montazas un lietoSanas pamaciba = .| g

Automatiskais parslégsSanas varsts, tips AUV-ND
parslégSanas varsts ar zema spiediena regulatoru balonu iekartam

SATURA RADITAJS

PAR SO LIETOSANAS PAMACIBU ......cocuiiiiieiiactsine ettt ettt ess s
AR DROSIBU SAISTITIE NORADIJUMI
VISPARIGA INFORMACIJA PAR IZSTRADAJUMU. ......cuiuiiiiiririeieieieieesisieie et seses e seesesesee e
NOTEIKUMIEM ATBILSTOSA LIETOSANA. ......occuiiitiiieirieieine ettt ees s eeee e eeesenseeen
NORADIJUMIEM NEATBILSTOSA IZMANTOSANA...

HERMETISKUMA KONTROLE ......cotutuiiriiteieieieceistetetee ettt esee s seaesese e e s s sesese e s ssesesenens
EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA.......criiierniieines
EKSPLUATACIJA ...,

EKSPLUATACIJAS PARTRAUKSANA .
UTILIZACIJA ..ot
TEHNISKIE DATI ..o
PIEDERUMU SARAKSTS........cciiiiiiiiiiiiiiics
TEHNISKAS 1ZMAINAS ..o
GARANTIJA ...
SERTIFIKATI <ottt ettt e s s e e e e ee e e e a2t s s e A8 e e e e e e e e e e e s e e e eneaeses et ee et eseses s s e nsensensenas

PAR SO LIETOSANAS PAMACIBU

« ST lieto$anas pamaciba ir dala no izstradajuma.

o Lai nodroSinatu atbilstoSu ekspluataciju un saglabatu garantijas saistibas,
ir jaievero §Ts lietoSanas pamacibas nosacijumi un janodod ta lietotajam.

o Saglab3jiet to visa ierices lietoSanas laika.

o Papildus Sai lietoSanas pamacibai ievérojiet art nacionalos nosacijumus,
likumus un uzstadidanas vadlinijas.

Originalas lietodanas pamacibas tulkojums / Preces Nr. 02 585 51 b Izdevums 09.2020  23/44
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AR DROSIBU SAISTITIE NORADIJUMI

Mums |oti svariga ir gan jasu, gan citu cilvéku drosiba. Més $aja montazas un ekspluatacijas

pamaciba esam ieklavusi daudz svarigu droSibas noradijumu.

v lzlasiet un ievérojiet visus drostbas noradijumus, ka ari citus noradijumus.
Tas ir bridinajuma simbols. Sis simbols bridina par iesp&jamu apdraud&umu, ka
rezultata jds vai citi cilvéki var git smagus ievainojumus vai pat nomirt. Visi droSibas
noradijumi ietver bridindjuma simbolu un kadu no Siem vardiem: ,BISTAMI”,
,BRIDINAJUMS” vai ,UZMANIBU”. Sie vardi:

ABISTAMI
apzimé apdraudéjumu personai ar augstu risku.
- ApzZiImé, ka iespéjama naves iestaSanas vai citu smagu trauku risks.

ABRIDINAJUMS

apzimé apdraudéjumu personai ar vidéju risku.

= Apzimé, ka iespéjama naves iestaSanas vai citu smagu trauku risks.
AUZMANIBU

apzimé apdraudéjumu personai ar zemu risku.

-» ApzZImé niecigu vai vidéji smagu ievainojumu gisanas risku.

apraksta materialos bojajumus.

- letekmé attiecigaja mirkIT notiekoSo procesu.

@ apzimé informaciju v apzime prasibu rikoties

VISPARIGA INFORMACIJA PAR IZSTRADAJUMU

Neatkarigi no ieplides spiediena (gazes balona spiediena) svarstibam, ka art caurplides un
temperatUras izmainam izstradajums saglaba nemainigu noradito izplides spiedienu.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSA LIETOSANA
PielietoSanas joma

e razoSana un rapnieciba

Darba Skidrumi
o Saskidrinata gaze (tvaika faze)

M  ABISTAMI

Noplidusi saskidrinata gaze (1. kategorija):

e ir Tpasi viegli uzliesmojoss

e ta var izraisit eksploziju

e saskaroties ar adu, iespéjami smagi apdegumi

v" Regulari parbaudiet savienojumu hermétiskumu!

v" Sajatot gazes smaku un konstatéjot, ka savienojumi nav hermétiski noslégti,
nekavéjoties partrauciet iekartas ekspluataciju!

v Lerices tuvuma nedrikst atrasties aizdegSanas avoti vai elektroierices!

v" Leverojiett atbilstoSo likumu un noteikumu prasibas!

Darba Skidrumu sarakstu, kura noradits to apraksts, norma un

@ izmantoSanas valsts, varat iegat timekla vietné:
www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.

241 44



(=] W | ]

LietoSanas vieta

¢ ekspluatacija arpusé (ekspluatacija zona ar neierobezotu gaisa apmainu)

o lekartas ekspluatacija vide kura aizsargata no laikapstaklu un saules tieSas iedarbibas
PN Neuzstadiet zonas, kur temperatira parsniedz 60 °C vai ir zeméaka par -40 °C.

IEVERIBAI

Izmantojot izstradajumu arpus telpam, tam jabat novietotam vai pasargatam ta, lai taja
nevarétu iekl|at Gdens.

leteicama uzstadiSana zem tvertnes aizsargparsega, respektivi regulatora skapr vai
aisargkaste.

Montazas vieta
e uzstadiSanai divu vai vairaku balonu iericés

UzstadiSanas pozicija

Pareizi Nepareizi

IEVERIBAI

Automatiskais parslégSanas varsts AUV-ND
ir jamonte ta, lai Slutenes linija(-as) atrodas
iespé&jami augstakaja pozicija, vismaz virs
gazes balona varsta.

Spiediena regulatorus nedrikst montét
zemak neka gazes tvertnes vai gazes
balona varstu, lai nelautu atpakal plastoSai
gazei iek|dt spiediena regulatora. S|ateném
vai caurulvadiem, ko savieno ar spiediena
regulatoru ievades pieslégumu, jabat ar
nemainigu kritumu virziena uz tvertni vai
gazes balonu.
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NORADIJUMIEM NEATBILSTOSA IZMANTOSANA

Jebkura izmantoSana, kas neatbilst dotajiem noradijumiem, tostarp:

o pieméram, ekspluatacija ar citiem Skidrumiem, spiediena vértibam

e gazu izmantoSana Skidraja faze

o uzstadiSana pretéji caurplides virzienam

o ekspluatacija ar neatlautam lokanajam Slitenes linijam

e izstradajuma vai kadas ta dalas parveidoSana

o ekspluatacija iekSpusé

o lietoSana apkartéjas vides temperatara, kas atSkiras: skatit sadalu , TEHNISKIE DATI”

LIETOTAJA KVALIFIKACIJA

So izstradajumu drikst uzstadtt tikai kvalificéti tehniskie darbinieki. Seit domati darbinieki,
kuriem ir uzticéts veikt izstradajuma montazu, uzstadisanu, pirmo ieslégSanu (ekspluatacijas
uzsaks$anu), ka arT tehniskas apkopes un labo$anas darbus.

Darba Iidzek|us un uzraudzibai nepiecieSamas iekartas pastavigi atlauts izmantot tikai
personam, kas ir sasniegusas 18 gadu vecumu, ir tam fiziski piemérotas, un kuram ir
nepiecieSamas profesionalas zindSanas, vai kuras ir instrugjusi pilnvarota persona.
Instruktaza javeic regulari, vismaz vienu reizi gada.

DARBIBAS APRAKSTS

Automatiskais parslégSanas varsts AUV-ND ar ieblivéto zema spiediena regulatoru ir
spiediena regulators ar automatisku parslégSanu, ko pieslédz divu balonu iekartam, turpmak
saukts par AUV-ND.

o Sastavdalas: automatisks parslégSanas varsts, zema spiediena regulators ar parspiediena
varstu PRV, pagriezama poga, ekspluatacijas un rezerves indikators, pretvarsts un
parbaudes pieslégums.

¢ AUV-ND nodrosina vienmérigu 29 mbar, 37 mbar vai 50 mbar izplides spiedienu ar atlautu
iepludes spiedienu no 0,6 lidz 16 bar.

o Automatiska parslégSana uz rezerves puses gazes balonu, tiklidz ekspluatacijas puses
gazes balons ir tukss, ar vienlaicigu SARKANU radijumu ieblvétaja ekspluatacijas un
rezerves indikatora.

¢ Gazes balona nomaina ir iespéjama bez ekspluatacijas partraukSanas.

NonemsSanu var veikt tikai parmainus pa vienam.
e leejas Tscaurulé iebavétie pretvarsti balona nomainas laika nepielauj nejausu gazes nopladi.
* Vienmériga gazes apgade, optimali izmantojot gazes balona saturu.

PARSPIEDIENA VARSTS PRV

Parspiediena varsts PRV (Pressure Relief Valve) ir spiediena regulatoram uzstadita drosibas
ierice ar ierobezotu caurplidumu, kas darbojas patstavigi un aizsarga pieslégto patérétaju no
parak augsta spiediena. Ja izplldes puseé tiek konstatéts parak augsts spiediens, pieméram,
augstas temperattras dél, parspiediena varsts atveras un izlaiz parspiedienu caur ventilacijas
atveri vai atveri pie atgaisoSanas noslégiem .

Péc spiediena samazina$anas parspiediena varsts patstavigi aizveras. Izmantojot spiediena
kontroles aprikojumu ar parspiediena varstu iekStelpas, noslégtas telpas vai cita vieta, kur
pastav bistami apstakli, nepiecieSams nodrosinat savienojumu uz arpusi.

Sadiem spiediena regulatoriem datu plaksnité ir noradits apzimajums ,PRV”.
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KONSTRUKCIJA

® Nemsanas virziena bultina uz
pagriezama roktura

Pagriezamais rokturis ekspluatacijas
vai rezerves balonam

© levada pieslegumi

® Izvada pieslégums

® Parbaudes pieslégums ar skravéjamu
vaku

® Parbaudes varsts ar pagriezamu rokturi

© PRV ventilacijas atvere

® Montazas plaksne (lenkveida balsts)
NoslégSanas uzgrieznis ar cilpu uz
ievades piesléguma

O] Ekspluatacijas un rezerves puses

indikators (zal$/sarkans)

PIESLEGUMI
Leela Tirdzniecibas zime un izméri Montazas
) %, atbilstosi standartam noradijums
Argjas vitnes savienojums GrieSanas
¢ G.13 =vitne M20 x 1,5 moments:
Saskrave =
no 4 lidz 5 Nm
Tirdzniecibas zZime un izmeéri Montazas
atbilstosi standartam noradijums
Argjas vitnes savienojums GrieSanas
e H3=G1/2-FD moments:
Saskriave = 10 Nm
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MONTAZA
Pirms montazas parbaudiet, vai izstradajums transportéSanas laika nav bojats un piegadatas
visas nepiecieSamas dalas.

Izmanto$anas piemérs — divu balonu iekarta ekspluatacijai ar balonu

AN

MONTAZA javeic sertificétam uznémumam!

Montazu drikst veikt tikai ar piemérotu instrumentu.

Veidojot skriivju savienojumus, vienmér fikséjiet savienojumu ar otro atslégu.

Nedrikst izmantot nepiemérotus instrumentus, pieméram, caurulats légas knaibles.
Visi turpmakie §Ts Montazas un lietoSanas pamacibas noradijumi jaievéro, japilda un jaizprot
kvalificétd uznémuma tehniskajiem darbiniekiem, operatoram un tehniskas apkopes
personalam. Lai ierice darbotos nevainojami, ta ir jauzstada pareizi, ievérojot attieciba uz
visas iekartas projektéSanu, uzstadiSanu un ekspluataciju spéka esosos tehniskos
noteikumus.

levainojumu risks izplistu metala skaidu dél!
Metala skaidas var traumét jlsu acis.
v~ Valkajiet aizsargpbrilles!

Darbibas traucéjumi materialu atlikumu dél!

Netiek nodroSinata pienaciga iekartas darbiba.

v Vizuali parbaudiet pieslégumus — vai tajos nav metala skaidu vai citu materialu atlikumu!
v~ Obligati nonemiet metala skaidas un citu materialu atlikumus, uzmanigi tos izpaSot!

Izstradajuma bojajumi nepareiza uzstadiSanas virziena dé|!

Netiek nodroSinata pienaciga iekartas darbiba.

v Sekojiet I1dzi uzstadiSanas virzienam (to var noteikt péc bultinas, =) kas redzama uz
izstradajuma)!

Skravju savienojumi

Eksplozijas, aizdegSanas un nosmaksanas risks, ko rada hermétiski nenoslégti
pieslegumi!

Izstradajuma grieSanas rezultata var rasties gazes noplade.

v Péc uzstadiSanas un pieslégum u iertkoSanas laika izstradajumu vairs nedrikst grozit!
v Pieslégumus drikst ierikot tikai tad, kad ierice ir pilntba briva no spiediena.
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Blives uz ievada pieslégumiem (ja tadi ir) atkartotas montazas gadijuma ir
janomaina! Raugiet, lai blives pareizi iegulst ietvaros un pieslégumi ir ciesi pievilkti.

AUV-ND montaza un pieslégums

Blives uz ievada pieslégumiem (ja tadi ir) atkartotas montazas gadijuma ir
janomaina! Raugiet, lai blives pareizi iegulst ietvaros un pieslégumi ir ciesi pievilkti.

S!ﬁtenes Iiniju pieslégSana un novietosana

Piesledziet 8|atenes Inijas ta, lai nepielautu mehanisku, termisku un Kimisku slodzi:

=» mehaniska slodze: pieméram, nevelciet $|atenes Imiju par asam malam

= termiska iedarbiba: pieméram, izvairieties no atklatam liesmam, siltuma starojuma

= Kimiska iedarbiba: pieméram, izvairieties no taukiem, el|lam, kodigam vielam
Montgjiet Slatenes linijas bez spriegojuma (nav lieces un vilces sprieguma vai vérpes).
Novietojiet Slatenes Inijas ta, lai to savienojumi nevarétu nejausi atskrivéties.
Pieslégumi pie spiediena regulatora ar 90° izvadu nelauj Slatenes [inijai saloctties.
levérojiet spéka esosos attiecigas valsts uzstadiSanas noteikumus attieciba uz
saskidrinatas gazes iericem.

PieslégSanai pie gazes balona(-iem) ir jaizmanto piemérota(-as)
augstspiediena S|atenes Inija(-as) ar saskruvi M20 x 1,5 pieslégSanai pie AUV-ND!

372V S|Gtenu Inijas aizsardzibai razo$anas gazbalonu iekartas ir jaizmanto
Slatenes plisuma droSindjumi (SBS), ja Slatenes garums ir eilaks neka 400 mm.

Nostiprinasanas materials

AUZMANIBU

Pieslégta spiediena regulatora bojajums parak spécigu pielikto spéku dé|!

Var izraistt savienojumu neblivumu.

v~ Stiprindjumiem jabat tdda izméra un savienotiem ar tadu pamatu (bdvéjumu), lai tie spétu
no vienas puses drosi turét un no otras puses droSi novadit raduSos spékus.

v~ Spéki nedrikst darboties uz spiediena regulatoru.

HERMETISKUMA KONTROLE

G EEmT

AizdegsSanas un ugunsgréka risks.
Smagi adas apdegumi vai materialie bojajumi.
« Parbaudes veik§anai neizmantojiet atklatas liesmas!

Hermétiskuma kontrole pirms ekspluatacijas uzsakSanas

Pirms izstradajuma ekspluatacijas uzsaksanas parbaudiet, vai visi pieslégumi ir hermétiski

noslégti.

1. Aizveriet pieslégto patérétaju noslégkranus.

2. Lénam atveriet gazes atgaisoSanas varstu vai gazes balona varstu(-us).

3. Visi pieslegumi jaapsmidzina ar putas veidojoSiem lidzekliem, ka to pieprasa
standarts EN 14291 (pieméram, noplidzu noteik§8anas aerosolu, pasatijuma @
Nr. 02 601 00).

4. Parbaudiet hermétiskumu péc ta, ka reagé uzsmidzinatais putas veidojosais ITdzeklis.

%, vJa putas neparstaj veidoties, pieslégumi jaieriko no jauna (skatiet
= sadalu “MONTAZA”). Ja neizdodas likvidét visas vietas, kas nav hermétiskas,
izstradajumu nedrikst ekspluatéet.
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§ Lddzu, ievérojiet spéka esosos attiecigas valsts uzstadiSanas noteikumus attieciba
uz saskidrinatas gazes iericém.

Vienkarsota hermétiskuma kontrole.

Pie katras gazes balonu-iekartas nomainas un ilglaicigas dikstaves (nelietoSanas)
nepiecieSams veikt hermétiskuma parbaudi.

Parbaudtt vai primarais un rezerves gazes ventilis ir aizvérts.

Parbaudtt vai vizualas indikacijas tipa AUV ir Sarkans.

Gazes padeve uz patéréjoso iekartu ir aizvérta.

Atveriet gazes ventili no primaras un rezerves puses.

Vizualajai indikacijas tipa AUV ir jamainas no Sarkana uz Zalu.

Aizvért gazes balonu ventilus no primaras un rezerves puses.

Vizualas indikacijas tipa AUV 15 mina8u laika nedrikst mainities (no Zala uz
Sarkana), jo pretéja gadijuma iekarta nav dro$a un hermétiska!

oAb~

Parbaudes pieslegums hermetiskuma parbaudes iericei
Spiediena un hermétiskuma parbaudes nolikos saskidrinatas gazes ierici var pieslégt
hermetiskuma parbaudes ierices parbaudes pieslégumam ®.

1. Aizveriet pieslégto patérétaju noslégkranus.

2. Aizveriet noslégvarstus.

3. Noskravéjiet parbaudes piesléguma ® skriavéjamo vaku,
pieslédziet parbaudes sukni ar parbaudes cauruli pie
parbaudes piesléguma ®.

4. Pagrieziet pagriezamo rokturi uz parbaudes varsta ® uz
leju stavokIt “AIZVERTS”.

5. Veiciet hermétiskuma kontroli ar maks. 150 mbar.

6. Péc veiktas parbaudes pagriezamo rokturi pie parbaudes
varsta () pagrieziet atpakal stavoklt “ATVERTS".

. | 7. Uzskravéjiet skrivejamo vaku atkal uz parbaudes

piesléguma ®.

EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA

Izstradajums ir gatavs ekspluatacijai uzreiz péc ta MONTAZAS un veiksmigi veiktas
HERMETISKUMA PARBAUDES.

1. Lénam atveriet gazes balona varstu(-us).

2. Atveriet pieslégto patéretaju noslegkranus.

3. leveérojiet arT pieslégto patérétaju montazas un lietoSanas pamacibu.

Parak strauji atverot gazes balona varstu(-us), var notikt Tslaiciga spiediena
paaugstinasanas, kas var likt reagét parspiediena varstam PRV.

Ja saskidrinato gazi nem no ekspluatacijas puses gazes baloniem parak

daudz vai ilgstosi, spiediena regulatoram nepiecieSama ieplides spiediena ietekmé

pazeminas gazes temperatlra un lidz ar to gazes balona spiediens. Tad saskidrinata gaze

tiek papildus nemta no rezerves puses gazes balona(-iem).

v Vairs netiek nodro$inata pienaciga saskidrinatas gazes ierices darbiba.

v Ekspluatacijas un rezerves puses gazes baloni var tikt viena laika, ka arT at8kirigi
iztukSoti.
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EKSPLUATACIJA

Izstradajums var tikt bojats gazes balona kustinasanas dé|!
Vienlaikus izraistta 8kidra faze var radit spiediena paaugstinaSanos saskidrinatas gazes
iericé un izstradajuma vai saskidrinatas gazes ierices bojajumu.

v Ekspluatacijas laika nekustiniet gazes balonu!

Nonemsanas veids Ekspluatacija AUV-ND Rezerve
Ekspluatacija
Nonemsanas virziena bultina uz

pagriezamas pogas rada uz
ekspluatacijas puses gazes
balonu(-iem). Vizualais indikators
ir pozicija ZALS,
“Ekspluatacija”.

Rezerve — ekspluatacijas puse
ir tuksa

Nonemsanas virziena bultina uz
pagriezamas pogas rada uz
tuksas ekspluatacijas puses
gazes

balonu(-iem). Vizualais indikators
ir pozicija SARKANS,
“Rezerve”.

Nonems$anas veids Rezerve AUV-ND Eksplua-

tacija
Gazes balona nomaina e
ekspluatacijas laika f& " '

Pagrieziet nonemsanas virziena

bultinu ar pagriezamo pogu uz
rezerves puses gazes
balonu(-iem). Vizualais indikators
mainas no SARKANA jeb
“Rezerve” uz ZALU jeb
“Ekspluatacija”.

Skatiet gazes balona nomainas .
sadalu. e

Ja balonu iekarta ilgstoSas ekspluatacijas gadijuma ir jadarbina gazes
balona nomainas laika, atvértais pieslégums uz automatiska parslégsanas varsta ir blivi
janoslédz ar noslégSanas uzgriezni (pasatijuma Nr. 55 300 92).

(37T Ja balonu iekarta ir jadarbina gazes balona nomainas laika, atvértais
pieslégums ir blvi janoslédz ar noslégsanas uzgriezni (.
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AUV-ND var ekspluatét ar tikai ar vienu gazes balonu. leejas Tscaurulé
iebiveétais pretvarsts nelauj gazei izplist no briva piesleguma. Ekspluatacija ar tikai vienu
gazes balonu brivais pieslégums pie AUV-ND ir janoslédz ar noslég$anas uzgriezni (.
Pagrieziet nonemsSanas virziena bultinu ar pagriezamo pogu pieslégta balona virziena.

Gazes balona nomaina ekspluatacijas laika

1. Pagrieziet parslég8anas virzienu ar ZALU uz rezerves puses gazes balonu(-iem).
2. Aizveriet gazes balona varstu tuk§8ajam gazes balonam.
3. Atskravéjiet pieslegumu pie gazes balona.
4. Nomainiet tuk8o gazes balonu pret pilnu gazes balonu un pieslédziet to.
[3731:Z1M Gazes atplides drosinatajs nelauj gazeis izplust pa brivo pieslégumu ©
gazes balona nomainas laika.
5. Atveriet gazes balona varstu.
6. Veiciet hermétiskuma kontroli.
7. Pilnais gazes balons bis pieejams ka rezerve.

Izstradajums var tikt bojats gazes balona kustinasanas dé|!
Vienlaikus izraisita 8kidra faze var radit spiediena paaugstinaSanos saskidrinatas gazes
iericé un izstradajuma vai saskidrinatas gazes ierices bojajumu.

v~ Ekspluatacijas laika nekustiniet gazes balonu!

NOMAINA

Nolietojuma un izstradajuma vai ta dalas iznicinaSanas gadijuma, javeic attiecigas dalas
nomaina. Veicot izstradajuma nomainu, ieverojiet noradijumus,

kas ieklauti sadala ,MONTAZA”, HERMETISKUMA KONTROLE” un @

,EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA”.

Lai nodroSinatu izstradajuma darbibu ara normalos ekspluatacijas apstaklos, ieteicams
nomaintt ierici vél pirms pagajis noteiktais 10 gadu terming kop$ izstradajuma piegades
dienas.

LABOSANA

Ja sadala TRAUCEJUMMEKLESANA noraditie pasakumi nav pietiekami, lai veiktu
atbilstoSu ekspluatacijas atsakSanu, un iericei nav konstrukcijas klimju, izstradajums
janosuta razotajam parbaudes veik3anai. Ja tiek veikti neapstiprinata iejauk8anas ierices
darb1ba, garantija zaudé spéku.

EKSPLUATACIJAS PARTRAUKSANA

Aizveriet pieslégta patéréetaja gazes padevi un tad nosléegkranus.

Ja skidrinatas gazes ierice netiek lietota, visiem varstiem jabit noslégtiem.

Visi brivie pieslégumi saskidrinatas gazes ierices pievados ir cieSi janoslédz
ar piemérotu aizslégu, lai nepielautu gazes nopladi!

UTILIZACIJA

Lai pasargatu apkartéjo vidi, masu izstradajumus nedrikst utilizét kopa ar
sadzives atkritumiem..
Izstradajumu nododiet utilizacijai vietéjas savakSanas vietas vai atkartotas parstrades
vietas.
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TEHNISKIE DATI

lepludes spiediens p 0,6 I1dz 16 bar

IzplGdes spiediens pqd 29 mbar, 37 mbar vai 50 mbar
Nominala caurplide Mg 2,5 kg/h - 4 kg/h

Maks. atlautais spiediens PS 16 bar

Nominalais parslégSanas spiediens pdi 0,75 bar

AP2 mbar pie 29 mbar, 37 mbar

AP

AP5 mbar pie 37 mbar vai 50 mbar
leejalizeja 2x G.13/H.3
Apkartéjas vides temperatira no -40 °C I1dz +60 °C

AP = maksimalais pielaujamais spiediena zudums pieslégtaja instalacija.
Spiediena novirze, darba skidrumi, [ skatiet datu plaksniti!

PIEDERUMU SARAKSTS

Izstradajuma apziméjums Pasutijuma Nr.
Lenkveida balsts 1,5 UM x AG M20 x 1,5 71 509 00
Blive priek$ M20 x 1,5 UM 04 590 25
Blive prieks IG M20 x 1,5 UM 14 511 21
Blive priek§ GF W20 x 1/14 LH 01 004 30
Parejas detala IG M20 x 1,5 x GF 14 514 00

TEHNISKAS IZMAINAS

Visa $aja montazas un ekspluatacijas instrukcija noradita informéacija ir izstradajumu
parbaudes rezultati un atspogulo padreizéjo zinaSanu lTmeni, ka art iever I1dz izdoSanas
datumam piemérotos likumus un normas. Més paturam tiesibas labot tehniskos datus, drukas
kladas un veikt citus labojumus. Visiem attéliem ir tikai informativa nozime un tie var atSkirties
no patiesa dizaina.

GARANTIJA

Més garantéjam izstradajumam atbilstoSo darbibu un hermétiskumu likuma
noteiktaja laikposma. Misu garantijas apjoms ir noteikts musu piegades un
maksasdanas nosacijumu 8. panta.

SERTIFIKATI

Muasu kvalitates un vides vadibas sistéma ir sertificéta atbilstoSi standartu
ISO 9001, ISO 14001 un ISO 50001 prasibam, skatiet:
www.gok.de/qualitaets-umwelt-und-energiemanagementsystem.
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MHCTpyKUMA No MOHTaXy M 3Kcnnyartauum

ABTOMaTMYeCKMIN Nepeknovanowmm knanad tun AUV-ND c €
nePEK.HIO‘-IaIOLLI,MM KnanaH ¢ perynatopom HU3Koro naBﬂeHMﬂ ans

AByXﬁaHHOHHbIX UNN MHOro6annoHHbIX
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KOHTPOIb FEEPMETUYHOCTM ....
BBO[ B SKCMNYATALMIO............
OBCITYXKUBAHWUE ...t bbb s s

BbIBO[ N3 SKCIMTYATALIMA ...
YTUTINBALIMS . ... e e e
TEXHUHECKUE JAHHDBIE ...
CMUCOK NPUHALNEXXHOCTEWN .. .

FAPAHTUA ...,
CEPTUDUKATDI.......cocvviiiiiiiiiciee
FAPAHTUVHBIE OBA3ATENBCTBA

OB UHCTPYKLIUA

o OTa UHCTPYKLMA ABMNAETCA YaCTbio N3aenus.
@ o 1na obecneyeHns Hagnexawmx MyHKLUUA 1 ANa COXPaHEeHUs rapaHTUAHbIX
oba3arenbCcTB cOONOAaTh MHCTPYKLUMIO U NepedaTh NONb30BaTENHO.
o CoxpaHATb Ha NPOTSKEHWW BCEro Nepuoaa aKcnyaTaumn.

o [1ononHUTENbHO K 3TON WHCTPYKUUN NpUMnUTEe BO BHUMaHUe HauMoHalnbHbIe
3aKOHbI, HOPMbI 1 Npasuna.

TEXHUWYECKUE UBMEHEHUA

Bce gaHHble B 9TOM MHCTPYKLMUM MO MOHTaXy M 06CNYXMBaHWIO ABNSAOTCA pe3ynbTaTom
NpOBEPKU U3ENUS N COOTBETCTBYIOT COBPEMEHHOMY YPOBHIO 3HAHUWI, @ TakKe YPOBHIO
3aKoHodaTenbCTBa M COOTBETCTBYIOLLMX HOPM Ha AaTy BbiMycka.

Mbl ocTaBnsiem 3a coboi NpaBo BHOCUTb M3MEHEHUS B TEXHUYECKMUE AaHHbIe, UCMPaBnsiTh
oneyaTkn U HETOYHOCTM. Bce pucyHKU cryxkaT Ans UNCcTpaTUBHBIX Lienein u MoryT
OTNUYaTbCS OT AEUCTBUTENBHOMO UCMOMHEHUS.
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YKA3AHUA MO TEXHUKE BE3OMNACHOCTHU

[ns Hac KpaﬁHe Ba)kHa Bawla 6e3onacHocTb 1 6e30MacHOCTb apyrux. B atux MHCTPYKUUNAX

Mo yCTaHOBKE U 0GCINY)XMBaHMIO COAEPXKUTCS MHOXKECTBO BaXHbIX YKa3aHWM N0 TEXHUKE
©e3onacHocTu.

v TpouuTaiite u cobniogaiTe Bce NpaBuUnia TEXHUKM 6e30MacHOCTU U UHCTPYKLMN.
310 nNpegynpexaatoLuin CMMBo. STOT CUMBOI NPeaynpexaaeT 0 BO3MOXHbIX

=

OMacHOCTAX, KOTOPble MOTyT NpMBECTU K CMepTeNnbHOMY Ucxoay unu tpaesmMam ana

Bac v Apyrux nonb3oBaTenen. HeoGxoanmo cobnioaaTb BCE yKasaHUs N0 TEXHUKE
6e30nacHOCTN, OTMEYEHHbIE NPeAYNPEXaaoLLUM CUMBOSIOM, 38 KOTOPbLIM criegyeT
cnoso ,OMNACHOCTb", ,0CTOPOXHO" unn ,BHUMAHUME". 31K crnosa o3Ha4aoT

cneaywoulee:

AONACHO

0O3Ha4yaeT onacHOCTb AN NoAen C BbICOKOM CTENeHbHo puUucka.
= Bo3moxeH CMepTeanblVl ncxoa unu TsaxKenble TpaBMbl.

AOCTOPOXHO

0O3Ha4yaeT onacHOCTb ANA naen ¢ ymepeHHoﬁ CTeneHbr pUCKa.
= Bo3moxeH CMepTeanblVl ncxoa unu TsaxKenble TpaBMbl.

03Ha4yaeT onacHOCTb ANA NoAen C HU3KON CTeneHblo puUucka.
= BO3MOXHbl He3Ha4YUTeNbHbIE UNU cpeaHne TPpaBMblI.

b (UL L o3HaYaeT MaTepuanbHbIn ylwep6.
-» OkasblBaeT BUsIHWE Ha HEMpepbIBHYIO paboTy.

@ O6o03HavyaeT MHpopMaLmto v O06o3HavaeT NpusbIB K AENCTBUIO

OBLUAA UHPOPMALIUA OB U3OAENUU

Perynstop AaBneHvst OepxuT ykasaHHoe Ha TUNoBoW Tabnunyke 3agaHHoe BbiIXoOHOe
[aBreHue NocTosiHHbIM, HEe3aBUCMMO OT KoreGaHuin BXOOHOIO AaBNEeHUs U U3MEHEHUI
pacxoga U TemnepaTtypbl BHyTPW ONpeaenéHHbIX rpaHunL,.

NMPUMEHEHUE NO HA3SHAYEHUIO
O6nacTb NpUMeHeHUs!

nﬁ o KoMmepyeckme 1 NpoMbILWfEeHHbIE NpeanpuaTus

PaGouue cpeabl
o CXWKEHHbIV ra3 (napoBas ¢asa)

PV AONACHO

BbiTekalowmm cxxmxkeHHbIn ras (Kateropusa 1):

® GbICTPOBOCMIAMEHSIEM

® MOXET MPUBECTU K B3PbIBY

® TSDKEMbIE OXOrM NPY NPSIMOM KOHTaKTe C KOXen

CoeavHeHus perynsipHo NpoBepsiTe Ha repMeTUYHOCTb!

Mpu nosiBNeHnn 3anaxa rasa n HErepMeTUYHOCTN HEMEASIEHHbIN BbIBO,
yCTaHOBKM 13 akcnnyaTtauum!

McTouHUKM BoCcnnameHeHns n anekTpuyeckme npubopel AepxaTb BHE 30HbI
nocuraemocTu!

CobniopgaTtb COOTBETCTBYHOLME 3aKOHbI U NpeanucaHums!

AL NI NEN
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MNepeyeHb pabounx cpea ¢ AaHHLIMM 0B03HAYEHNS, HOPM U CTPaHbI
npuMeHeHns Bbl MOXeTe HalTn B MHTEPHETE MO CCbINke
www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.

MecTo MOHTaxa

o CBOGOAHBIN pexum paboTbl (pexum paboTel B 06r1acTi ¢ HeorpaHUYeHHbIM

BO3yX00OMeHOM)

e JKCMNNyaTaums CHapyxwu B 3alUMLLEHHOM OT BETpa M CONHua Mecte
He moHTMpoBaTh B MecTax ¢ Temnepatypou Bbile 60°C nnn Huxe -40°C.

YBEOQOMJIEHUE

B Cny4dae npMMeHeHna CHapyxun nsagenve OoJHKHO pacnonaratbcd n ObITb 3aLLMLLEHO TAKUM
o6pa30M, 4yTOObLI HE Morna NPOHWNKHYTb Kanarwas Boga. Mbl pekoMeHayemMm MOHTax MnoA
3aLLMTHON KPbILLKOW EMKOCTW Unn B wKady nnm 3almMTHOM SILLMKE.

MecTo ycTaHOBKM

e 1A MOHTaXa B ,D,ByX6aJ'IJ'IOHHbIX WM MHOro6anmnoHHbIX yCTaHOBKax

MoHTaXXHOe nonoxeHune

MpaBunbHoO

HenpaBunbHo

ABTOMaATUYECKMI NEepeKnoYatoLw i Krnanax
AUV-ND Heo6x04MMO yCTaHOBUTbL TakuM 06pa3om, 4ToObl
NOAKIHOYEHMS LUMAHTONPOBOAOB HAXOAUIIUCE B CaMOM
BbICOKOM BO3MOXXHOM MOMOXEHUN (TO eCTb NO KpariHen mepe
Haj KknanaHoM rasoBoro 6annoHa).

[laHHOe yCTpPONCTBO 4118 perynMpoBaHus
OaBneHusl JOIMKHO YCTaHaBNMBaTLCS HE HIKE YPOBHS
pacnonoXeHUsi BEHTUIS eMKOCTU Uiy GanrnoHa, YTobbl
npeagoTBpaTUTbL NPOHUKHOBEHWE B PEFYNATOP
NOABEPTLLErOCst MOBTOPHOMY CXWXEHUIO rasa.
Tpy6GonpoBoAb! 1 LWNaHM, NOAKMYaeMbIE K BXOOHOMY
pas3beMy YCTPOWCTBa ANs perynupoBaHnus 4aBneHus,
OOMKHbI UMETb MOCTOSIHHBLINA HaKIMOH B CTOPOHY EMKOCTU U
OannoHa.
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HEHAOJNEXALLEE UCIMOJIb3OBAHUE

Nio6oe ncnonb3oBaHWe, KOTOPOE BLIXOAWUT 38 PAMKM UCTMONb30BAHUS MO Ha3HAYEHMIO:

e HaNpuMep, UCNonb30BaHWe C APYrMMU cpelaMu, AaBleHusaMu

e 1ICMONb30BAHMWE ra3oB B XuAKoW ase

e YCTaHOBKA NPOTUB HanpaBlieHUsl NoToka

e 3KCMIyaTauusl C HepaspeLleHHbIMY LWNaHroNpPoBoAaMM

® 3MEHEHME U3AENUS UMW AeTanei n3genus

e 3KCMIyaTauust BHyTpy NOMELLEHNS

e 1ICMONb30BaHWE MPU OKpYXatoLLel TemMnepaTtype OTNMYHON OT: cM TEXHUYECKUE OAHHBIE

KBAJIUPUKALIUA NMOJIb3OBATENA

YcTaHoBKa AaHHOIO M3Aenus AoIKHa Npou3BOAUTLCS TOMbKO KBAaNMULMPOBaHHbLIM
nepcoHanom. 3To NnepcoHarn, KOTOpbI 3HAaKOM C YCTaHOBKOW, MOHTaX0OM, BBOAOM B paboTy,
3KcnyaTaumnen n TeXHUYECKUM 06CNYyXMBAHMEM OaHHOMO U3AENus.

«YnpaBneHvue TexHonorm4eckum obopyaoBaHMeEM U YCTPOMCTBaMU, KOTOpble TpebytoT
MOHUTOPUHra, AOIKHbI OCYLLECTBNSATL Nnua, AocTuriune 18-neTHero Bospacta, puanyecku
npurogHble ¥ UMetoLne HeobxoanMble HaBbIKM UM 0GYYEHHbIE KOMMNETEHTHBLIM JALOM.
PekoMeHayeTcs NpoBOANTL UHCTPYKTaX Ha perynsipHoi OCHOBE He pexe 1 pa3 B roay.

OMUCAHUE ®YHKLMUNA

AsTOMaTmyeckuin nepekntoyatrowmn knanad AUV-ND co BCTPOEHHbIM perynsaTopomM HU3KOro
AaBneHund aBndeTcsa yCTpOI7ICTBOM perynmposaHuna aasrneHna ¢ aBToOMatu4eCckKnm nepeknioyeHnem
ONsi NOAKMIYeHMs K AByxDannoHHOW yCTaHOBKe, KOTopbI Aanee numeHyetca AUV-ND.

® YCTPONCTBO COCTOUT U3 CreayoLwmnx KOMMOHEHTOB: aBTOMATUYECKUI NepeknioyaoLwmn
KnanaH, perynsitop HA3Koro AaBrneHusl ¢
npefoxpaHutensHbiM copocHbIM knanaHom (MCK), Bpallatowencs pyykoi, MHAMKaTopamu
pabouunx u pesepBHbIX GannoHoB, 06paTHLIM KranaHOM 1 UCMbITaTEeNbHBIM PAa3bEMOM.

e KnanaH AUV-ND obecneunBaeT paBHOMEpPHOE AaBrneHne Ha Bbixoge ot 29, 37 u 50 mbap
npv gonycTMmMoM AaeneHun Ha Bxoge ot 0,6 fo 16 Gap.

o ABTOMaTMYECKOE NEPEKITIYEHME Ha ra3oBble GanmnoHbl Pe3epBHON CTOPOHBI MpK
OMNOPOXHEHWM ra3oBbIX 6annoHoB Ha paboyert CTOpOHE C OAHOBPEMEHHON MHANKaUNEN
KPACHbIM LLBETOM Ha BCTPOEHHOW UHAMKAaUUKN pabo4veit u pe3epBHON CTOPOH.

o [a3oBble bannoHbl MOXHO nepekrnoyvaTb 6e3 nepepbiBa B paboTe.
3abop npor3BoauTCA NONEPEMEHHO C PasHbiX CTOPOH.

e BCTpoeHHble BO BMYCKHOM LUTYLIep obpaTHble KrnanaHbl NpefoTBpaLlaoT yTeuky rasa npu
nepeknovyeHnm 6annoHoB.

o PaBHOMepHas nogadva rasa 3a cyeT ONTMManbHOro UCNOMNb30BaHUSA COAEPXXMMOrO ra3oBblX
6annoHoB.

NPEQOXPAHUTENbHbIA CEPOCHOW KIAMAH (MCK)

MpepnoxpanHutenbHein cbpocHon knanaH MNCK (PRV - Pressure Relief Valve), B aanbHeliwem
umeHyembivi MCK, aBnseTcA BCTPOEHHbIM B PErynaTop AaBneHus NpeaoXpaHUTeNbHbIM
YCTPOWCTBOM MPSIMOroO AENCTBUS C OrPaHUYEHHbIM NMOTOKOM, KOTOPOE 3aluumLLaeT NOAKIYEHHOoe
obopynoBaHue oT n3bbIToUHOro AaBneHust. Npu BO3HUKHOBEHWUN Ha BbIXOAHOW CTOPOHE
HeoMyCTUMO BbICOKOro AaBneHus, HanpyuMep npu BbiICOKUx Temnepartypax, [CK oTkpbiBaeTcs
cnyckaeT nsnuliHee AaBreHne Yepes BEHTUNAUMOHHOe oTBepcTue. MNocne copoca pasnexus MNCK
aBTOMaTUYeCKN 3aKpbiBaeTcs. Heo6XoauMo CMOHTUPOBAaTL COPOCHYHO MarucTpanb Hapyxy , ecnv
perynsatop aasnexus c NMCK HaxoauTcs B 34aHWK, 3aLMTHOM KOXYXe Unn B APYron
npeacTaBnsioLLen onacHoCcTb paboyen 3oHe. PerynsaTop AaBneHns nmeet MapKupoBKy
«PRV»([MCK) Ha Tunosou Tabnuyke.
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YCTPOUCTBO

® Crpenka nonoxeHns ot6opa Ha
BpaLLaloLLENCs pydke

Bpawatowasicsa pyyka ans paboyero
1 pesepBHOro 6annoHoB
BxoaHble pasbembl

® BuixoaHble pasbembi

® WcnbiTaTenbHbIi pasbem ¢
HaBUHYMBAIOLLMMCS KONNaykoM

(® KoHTPOMbHbI KNanaH ¢ 3aLUUTHBIM
Konna4ykom

© BenTunsumoHHoe oteepcTue MNCK

# MoHTaxHas naHenb (YronbHuK)

(D) KonnaykoBas raiika ¢ nnacTuHOM Ha
BXOJHOM pasbeme

@ Whaukauus paboueil U pe3epBHOM
CTOPOHBI (3eneHbIA/KpacHbIN)

Bxon

ToprOBoe HasBaHue U pa3mMepbl N0 HOpMaMm

Yka3aHusa no
MOHTaxy

BHeluHsas pesbba npucoeamnHeHne

KpyTawwmn momeHT

e G.13 = Pe3ba M 20 x 1,5 3aTSXKKN:
HakngHas raiika =
4 no 5 Hm
ToproBoe Ha3BaHue U pa3mepbl N0 HOpMam YkazaHusi no
MOHTaxy

¢ BHelluHAs peabba npucoeanHeHve
Pesbba H.3 =G 1/2 -FD

MoMEeHT 3aTsKkn
HakngHas ravka =
10 Hwm

Mpumep NnpuMeHeHUs: AByx6annoHHas
yCTaHOBKa AN 3KcnnyaTauum ¢
oonblWKUMK 6annoHamu

381744




(=] W | ]

Mepen MOHTaXXOM HEO6XOAUMO NPOBEPUTL PErYNIATOP AaBMIEHMS HA TPAHCMOPTHbIE
NOBPEXOEHNS U KOMMIIEKTHOCTb.
MOHTAX gonxeH npou3BoauTbLCA crneuManusnpoBaHHbIM npegnpuaTuem!

MoHTax crieflyeT NpoBOAWTb TONBKO C UCTIONb30BAHWEM NMOOXOASILLIENO
MHcTpymeHTa. Mpu ncnonb3oBaHUM GONTOBLIX COEAUHEHWIA BCeraa npuaepkmBante
COEMHUTENbHBI WTYLIEP C MOMOLLbIO BTOPOrO Krtova.

3anpeLyaeTcs UCNONbL30OBaTb HEMOAXOASALUE UHCTPYMEHTbI, HaNnpPUMep LaHru!
Ycnoeuem Ge3ynpeyHoro (yHKLMOHUPOBAaHWS YCTaHOBKY SIBMNSIETCA NpaBubHoe
BbINOMHEHUe MOHTaXa Npu COBMNIOAEHUN AENCTBYIOLLMX TEXHUYECKUX NPaBuIl No

MNaHMpPOBaHWIO, CTPOUTENLCTBY WM SKCMNyaTaLuun BCel YyCTaHOBKY.
A BHUMAHME

OnacHoCTb TpPaBMMPOBaHUSA 13-3a BblAyBaEeMOWN MeTaNIMYECKON CTPYKKM!
MeTannuyeckas CTpyXka MOXeT noBpeanTb Baww rnasa.
v" Hocutb 3awmTHble o4ku!

HapyweHue paboTbl n3-3a octaTkoB!

Hapnexaliee gpyHKUMOHMpOBaHWe He obecneynBaeTcs.

v~ TpoBecTn BM3yanbHbIi KOHTPOIb HA BO3MOXHYIO METanIMYecKyto CTPYXKY Unu Apyrue
ocTaTku B coegmHeHnsax!

v MeTtannmyeckyto CTpyXKy Unu gpyrme octaTkn obs3aTensHO yaanuTb BelgyBaHuem!

MNoBpexaeHue perynsatopa AaBreHUsA U3-3a HenpaBUIIbLHOTO
HanpaBneHuss MoHTaxa!

Mpu aTOM He rapaHTMpyeTCcs ero Hagnexaluas pabora.

v CobrniofaiiTe HanpasneH1e MOHTaxa (OHO MOKa3aHo CTPerkol M Ha Kopryce)!

MoHTax u nogcoeanHeHne AUV-ND

LT {2 L YinoTHEHUS AOIMKHBLI 3aMEHATLCS NMPY NOBTOPHOM MOHTaxe!
CriegnTe 3a Tem, 4TOGbI YNMOTHEHUS MPABUIBHO YKIAAbIBarMCh M GONTOBbIE COEANHEHNS
KPErKo 3aTArvBasimce.

MoakntovyeHne ¥ Npoknaaka WiaHronpoBoaoB

MopkntoyarTe WnaHronpoBoabl Takum 06pa3om, YToObI UCKIoYanacb MexaHuveckas,

TennoBas 1 XMMu4yeckasl Harpyaka:

= MexaHu4deckasi Harpyska: Harnpumep, He crieyeT NpoTsrMBaTh LUNAHTONPOBOA Haz
OCTPbIMU KPOMKaMM

= TennoBoe BO3AENCTBUE: HANpUMep, He AOonycKanTe BO3OENCTBMSA OTKPLITOIO OrHS,
TEeNnnoTbl N3ny4YyeHns

= XMMU4YecKoe BO3ENCTBME: Hanpumep, He JonyckanTe nonagaHus KOHCUCTEHTHON
CMasKku, macern, eJK1x BeLLecTB

[MponssoanTe MOHTax LNaHronposoAos 6e3 co3faHna HanpsxeHns (HanpsXXeHns nsrnba,

HaTsXKeHUs unu KpyydeHus). MNpounssoanTe NPoKNaaKy LUMaHronpoBoAoB TakuM 06pasom,

4YTOObLI UCKMIOYaNoCck HenpegHaMepeHHoe pasbeanHEHNe X COeANHEHNN.

MopkntoyeHue K perynatopy AasneHus ¢ Bbisogom 90° no3sonsieT npeaoTBpatuTb nepernd

LraHronposoaa.

CoGniopganTe AencTBYOLWME HaLMOHaNbHbIe UHCTPYKLMU MO MOHTaXy YCTaHOBOK

CXKWXXEHHOrO rasa.

b L LI s noaknioveHust K rasoBbiM 6annoHaMm Heo6xoamMMo UCNonb3oBaTh
COOTBETCTBYIOLLME LUMAHTONPOBOALI BLICOKOrO A4aBMEHUs C MOAKIOYEHNEM K HAaKUOHOM
ravke M20 x 1,5 knanana AUV-ND!
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LT (o LI [N 3aLMThI LWNAHTONPOBOAOB B NPOMbILLNEHHbIX ra306annoHHbIX
yCTaHOBKax Heo6XoAMMO UCMoNb3oBaTh YCTPOMCTBA 3alUmMThbl NpuY NopbiBe WiiaHra (SBS)
Ons wnaHros anvHon ot 400 Mm.

BuHTOBbIE COeANHEHUs

OnacHocTb B3pbiBa, NoXapa U yaylleHUs1 U3-3a HerepMeTUYHOCTU CoeaNHEHUN!

MepekpyymBaHme n3genms MoOXeT NPUBECTU K BbIXOAY rasa.

v~ M3penue nocne MoHTaXa M NoA3aTsKKvM BUHTOBBLIX COeAMHEHWIN Bonee He
nepekpy4msathb!

v TNopa3aTtsikka BUHTOBbIX COEAMHEHUIA TONBbKO B COCTOSIHUM NMOMNHOCTLI0O CBOOOAHBIM OT

naBneHus!

m YNAOTHEHUS JOMKHbI 3aMEHATLCA MPY NOBTOPHOM MOHTaxe!
CneguTte 3a TeM, YTOObI YNNOTHEeHUA NpaBUnbHO yKNnaabiBanncb 1 GonToBLIE COEANHEHUS
Kpenko 3aTdarmBaimcob.

MaTtepuan kpenseHust

Ecnu k perynsiTopy gaBneHusi 6yayT npunaratbcsi CUnbl, 3TO MOXeT

NpUBECTU K ero NoBpexaeHuto!

3T0 MOXET NPUBECTM K yTEYKE U3 COEANHUTENBHbIX 3NIEMEHTOB.

v Heobxoaumo nopgobpaTtb KpenneHust NpaBUMbHbIX Pa3MepoB M NOACOEAUHUTb K
hyHAaMeHTY (coopykeHust), 4Tobbl oHM obecneunBany 6e30nacHOCTb U YCMEeLHO
NPOTMBOAENCTBOBANM pasnunyHbIM cunam.

v" Cunbl He OOMKHbI BO3AECTBOBaTb Ha PErynsitop AaBneHus.

KOHTPOJ1Ib TEPMETUYHOCTU

@ P:LUNEGTEI OnacHocTb 0XOroB Mnu noxapa!

Tsxénble 0XOrM KOXU UK NOBPEXAEHNS UMYLLECTBA.
v He NpuMeHsTb OTKpLITOro NiiamMmeHu 4nst npoBepok!

Mepen nyckom B aKcnnyaTauuio NPoBepUTb NPUCOEANHEHUS N3AENUS HA FePMEeTUYHOCTb!
3aKpbITb BCHO 3aMOpHy0 apMaTypy noTpebnsoLiero ycTponcTaa.

2. MeaneHHO OTKPbITb KranaH oTbopa rasa unm 6annoHHbIA BEHTUIb.

3. Bce BMHTOBbIE COeAMHEHMS OMpbicKaTb NeHoobpasyoLwmm cpeacTeom no EN 14291
(Hanpumep, cnpeem ansa onpeaeneHus yteyek, 3akasHon-Ne 02 601 00).

4. TpoBepuTb repmMeTU4HOCTb, Obpallasi BHUMaHne Ha obpasoBaHue nysbipen B @
neHoobpasyloLiemMm cpeacTse.

b1 (oJNI S, Ecnmn o6pasytoTcs My3blpu, TO HEOBXOAUMO BUHTOBbIE COEANHEHNS
noasatsaHyTb (cm. MOHTAX).

§ CobniogaiiTe gencTeytoLIME HaLMOHAmbHbIE NPEeANUCaHNS Mo MOHTaXy
raso6ansoHHbIX YCTaHOBOK.

YNpoOLWEéHHbIN KOHTPONb repMeTUYHOCTU

Mpu kaxgor 3ameHe GanmoHOB U Nocne ANMTENbLHOro NPOCTOS NPOBEPSITb YCTAHOBKY Ha
repMeTUYHOCTb.

BeHTnnu Ha 6annoHax paboyei 1 pe3epBHON CTOPOH 3aKPbIThI.

BusyanbHasa nHgnkaumsa tmn AUV kpacHas.

Mopaya rasa Ha npucoeanHeHHbIe NOTpebnsaLWwmne annapaThl 3aKpbIiTa.

OTKpbITb BEHTUIM BannoHOB paboyen n pe3epBHOM CTOPOH.

BusyanbHas nHgukaumsa Tmn AUV MeHseTCcsl C KpaCHOro Ha 3enéHbIn.

3akpbITb BEHTUM BannoHoOB paboyeln n pe3epBHOWM CTOPOH.

oA~
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PNCLULEL T BusyanbHas uHavkaumst Tun AUV HeomkHa B TeYeHUn 15 MUHYT
NOMEHSTLCS (C 3eNIEHOro Ha KpacHbIN), MHaye GannoHHas ycTaHOBKa HerepMeTuyHal

UcnbiTaTenbHbIN pa3bemM AnA Tectepa repMeTUYHOCTH
o [py NpoBepke AaBneHUss U TepMETUYHOCTIN YCTaHOBKN CXUKEHHOTO rasa
K ncnbltTateflbHOMY pa3dbeMy MOXHO NOAKMIOYNTL TeCcTep repMeTU4HOCTU @

1. 3akpoiiTe BCo 3aMoOpHY0 apMaTypy NOAKTHYEHHOTO
obopynoBaHusi.

3akpowTe 3anopHbIf KnanaHx.

OTBMHTUTb KOMMNA4YoK KOHTPOSILHOIO NPUCOeaUHEHNS ®,
NOAKMIOYNTD LLMAaHT ONPECOBOYHOIO Hacoca K KOHTPOMbHOMY
npucoeamnHenmio ®

BpaluatoLuyocs pyyky KOHTPObHOMO BEHTUISA ® NoBEPHYTb
BHU3 B nonoxeHune — ,OTKPbITO"..

BbinonHuTe npoBepKy repMeTUYHOCTH NoA AaBNeHUeM He
6onee 150 mbap.

[Mocne ycnewHowm NpoBepKy NOBEPHYTb PYYKY KOHTPIBHOTO
seHTuna ® obpaTHo B nonoxeHune ,3AKPbITO".
OTCOEAMHUTDL LUMaHr ONPECOBOYHOMO HAacoCca, HABEHTUTL
KOmnna4ok Ha KOHTPOJSIbHOE NPUCOeANHEHNE ®.

BBO[A B SKCIMNNYATALUIO

Mocne MOHTAXA U ycnewHoro KOHTPONA FTEEPMETUYHOCTW nsgenve cpasy e rotoBo
K aKcnnyataumu.

HeobxoamMmo nepekpbITb BCIO 3aMOPHYI0 apMaTypy NOAKIH0YEHHOro o6opyaoBaHus.

1. TMogcoeanHnTe raszosble 6anoHbl M NPOBEPLTE LUMAHIOBbIE COEANHEHWS.

2. MepaneHHO OTKPONTE BEHTWMb ra3oBoro 6anmnoHa.

3. Cobnogante NHCTPYKLUM NO MOHTaXy 1 06CNyX1BaHWUIO NOAKMIOYEHHOro obopyaoBaHus!

L (L LT Crivukom BbICTPOE OTKPbITUE BEHTUIS ra3oBoro GanmnoHa MoxXeT
NMPUBECTU K KPaTKOBPEMEHHOMY MOBbILLIEHWIO AABNEHUS, YTO, BO3MOXHO, BbI3OBET
cpabaTtbiBaHne npegoxpaHuTensHoro copocHoro knanaHa (MCK).

Mpu o4eHb GOMNbLIOM UM JONTOM OTOOPE CXUXKEHHOIO ra3a u3 GannoHa

paboyel CTOpoHbI TEMMepaTypa rasa NoHWXaeTcst U No 3TON NpUYNHE NagaeT AaBreHne

rasa Huxe TpebyeMoro BXo4HOro aaBrneHus paboyero perynstopa. Toraa OMNONHUTENBHO

CXKMKEHHbIN ra3 byaeT oToupaTbes 13 6annoHa pe3epBHOV CTOPOHbI.

v Hagnexaulee dyHKUMOHMPOBaHUE YCTAHOBKM yxe Gonee He obecneynsaeTcs.

v BannoHbl CO CXMKEHHBIM rasoM ¢ paboyeit U pe3epBHON CTOPOHBI MOTYT OMOPOXHUTLCS
OOHOBPEMEHHO, a TaKKe U B PasfiMyHoe Bpemsi.

OBCINYXXUBAHUE

VL UG Nospexaenve napenus ns-3a nepeaBukeHNs rasoeoro 6annoxa!
YHeC&HHas xwuakast pasa MOXKET NPUBECTM K MOBbILLIEHHOMY POCTY AABMNEHUS B YCTAHOBKE

CXXWXKEHHOTO rasa 1 K NoBpeXaeHUIo N3genms U yCTaHOBKW CXMXEHHOTO rasa.
v Bo Bpemsi paboTbl ra3oBhblii 6annoH He ABuraThb!
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Tun yctponcTBa 3abopa

Pa6ouun

Pe3epBHbIN |

Pa6ouun

CTtpenka nonoxeHusi otbopa
Ha BpallatoLLencs pyyke
yKa3blBaeT Ha ra3oBble
©annoHbl pabo4yer CTOPOHbI.
BuayanbHbIn nHaukaTop
Haxogutcs B paboyem
NOJIOXEHMW (3ENEHBIN).

Pe3epBHbI — paGoyan
CTOpOHa nycTas

CTtpenka nonoxeHusi otéopa
Ha BpallatoLLencs pyyke
yKa3blBaeT Ha ra3oBble
GannoHbl nycTo paboyen
CTOPOHbI. BusyanbHbIn
WHOMKATOp HaXO4MTCS B
pes3epBHOM MOMOXEHUN
(kpacHbIN).

Tun yctponcTBa 3abopa

Pe3epBHbIN

Pa6ouun

MepekntoyeHne rasoBbIx
6annoHoB BO Bpems
JKcnnyatTaummn

YcTaHoBUTE CTperkKy
MonoxeHust otéopa Ha
BpaLLaloLLENCs pyYKe ra3oBbIxX
6annoHoB B NOMOXeHWe
pe3epBHON CTOPOHbI.
BusyanbHbIn nHamkaTop
NepeKNYnTCS C pe3epBHOro
nonoxeHus (KpacHoe) Ha
pabouee (3eneHoe).

CM. pasgen nepeknioyeHns
rasoBbix 6ansoHoB.

:

A

bT T (L Fenv npn nepeknioyeHnm rasoBbix 6annoHoB 6annoHHas ycTaHoBKa
paboTaeT, OTKpbITbIA pa3beM Ha knanaHe AUV-ND Heo6xoanmo HagexXHo 3akpbiTb C

NMOMOLLbIO KOJMa4ykoBOW ramku

b 3 0 Knanad AUV-ND moxeT paGoTtaTh Takke C OAHWM ra3oBbiM 6annoHoMm.
O6paTHbIN knanaH, BCTPOEHHbIW BO BMYCKHOM LUTYLIEp, MPeAoTBpaLlaeT yTeuky rasa us
cBo6oaHoro pasbema. Mpu paboTe TONbKO C OAHWUM ra3oBbiM 6annoHOM CBOGOAHLIN pa3bem

Ha knanaHe AUV-ND Heo6XxoaMMO 3aKpbITb C MOMOLLLHO KOJIMAYKOBOW ramkiu .
YcTaHOBWTE CTPENKY NONOXeHUst 0TOOpa Ha BpallatoLencsl pyyke B NONOXeEHNE

noAkno4YeHHoro 6annoHa.

42144



(=] W | ]

CmeHa 6annoHoB pabo4vel CTOPOHbI

1. OTKpbITb GANMOHHbIA BEHTUb.

2. OTKpyTUTb NPUCOEANHEHUS.

3. B3ameHuTb nycTble 6annoHbl Ha NOSHbIE Y NPUCOEANHUTD UX.

CpabartbiBaHue 3almThl: yTeyka NoToka rasa npu cmeHe 6annoxHa
npenoTBpaLlaeTcs ¢ NOMOLLbIO BCTPOEHHOTO NPeaoXpaHMTENbHOIO YCTPOMUCTBA.

4. OTKpbITb 6ANMOHHbIA BEHTUMb.

5. TpoBecTn KOHTPOIb rEPMETUHHOCTH.
6. [lMonHbln 6annoH HaxoaUTCS B PacMopsiKeHUN B KAYECTBE Pe3epPBHOrO.

ABHUMAHME MoBpexaeHUe n3aenus us-3a nepeaBKeHNUs ra3oBoro 6annoxa!
YHecéHHas xugkas dasa MoXeT NPMBECTM K NOBbILUEHHOMY POCTY AaBMNEHUS B YCTAHOBKE
CXXWXEHHOTO rasa 1 K NoBpeXaeHUo N3genms Unm yCTaHOBKW CXMXEHHOTO rasa.
v~ Bo Bpems paboTbl ra3oBblii 6annoH He aBuraTe!

3AMEHA

Mpy oBHapy>xeHnn n3Hoca Unu NOBPEXAEHUA NPpoayKTa UK ero Aetanen, oH AOMKeH ObiTb
3amMeHeH.[locne 3ameHbl n3aenus cobnogath warn MOHTAX, KOHTPOIb
FrEPMETUYHOCTU n NMYCKOHANALKA. Oxuaaemblii Cpok cnyxbbl aBTOMaTN4YeCcKoro
nepeknoYarLLero knanaHa coctaenseT npumepHo 10 neT;04Hako pekoMeHAyeTCs, 3aMeHATb
aBTOMaTMYECKNIA NepeKnoYaloLLmMi knanaH go nctedeHns 10 net ¢ Aatbl N3roTOBMEHUS.

PEMOHT

Ecnun mepsbl, onucanHble B m. YCTPAHEHWE OLWUMBKN n TEXHUYECKOE OBCJTY>KMBAHUE
He MPUBOAAT K HagnexatieMy nostopHomy BBOOY B SKCMITYATALUMIO 1 HeT owmnbku B
pacuéte, To Npmbop HeOGXOAMMO OTNPaBUTL K U3roTOBUTENM. HecaHKLMOHMPOBaHHbIE
OencTBusA NPUBOASAT K yTpaTe rapaHTum.

BbIBO[ N3 3KCIITYATALUU

3aKpbITb OaNNoHHbIV BEHTUIb U 3aMOpHY0 apMaTypy noTpednsioliero o6opyanosaHus. Mpu
HEe MCMNOb30BaHNN YCTaHOBKM BCE BEHTUMMN AepXaTb 3aKpbITbIMK. Bce
npucoeanHeH1s1 NOABOAHLIX MarmcTpanemn 4OMKHbI OblTb repMETUYHO 3aKPbITbI
crneumanbHbIMK 3arnyLlwKkaMmu, 4Tobbl 3bexaTb Bbixoq rasa.

TEXHUWYECKUE OAHHbIE

[asneHune Ha Bxoge p 0,6 go 16 6ap

[aBneHune Ha BbIxoAe pd 29, 37 unn 50 mbap
HomuHanbHbIN pacxog Mg 2,5 kg/h -4 kg/h
MakcrManbHO AonycTMMoe AaBrieHne PS 16 6ap

[asneHune nepekntoyexus (MNON) 0,75 6ap

AP: makcumarbHo paspeluéHHas noTtepst ¢ AP2 29 mbap nnm 37 m6ap
[aBreHus B aanee noaknioyéHHbIx yctaHoBkax | ¢ AP5 37 mGap unu 50 m6ap
Bxoa/Bbixoa 2x G.13/H.3

Temnepatypa OKpy»KaroLLeln cpeabl -40 °C go +60 °C

,D,pyrme TEXHNYEeCKMNe OaHHble Nnun CI'IeLI,HaCTpOVIKVI CM.Ha TUNOBOW Tabnuyke
narvnatnnAa narneaHugal

YTUNU3ALNA

Onsa 3aWwmThl OKpYXaloLlei cpeabl HalN U3genust He MOryT YTUIIM3UPOBATLCS
BMecTe C [OMaLUHMM MYCOPOM.
Mpoaykumst yTunuampyeTcs Ha cneumanbHbiX COOPHbIX MyHKTax.
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CMUCOK NPUHAAJEXXHOCTEMN

MapkupoBka usgenus 3ak.-Ne
YronbHuk 90°, HakngHas ranmka M20 x 1,5 x AG M20 x 1,5 71 509 00
YnnotHeHue ana HakngHown rankm M20 x 1,5 04 590 25
YnnoTtHeHue ans 1G M20 x 1,5 UM 14 511 21
YnnotHenne ana GF 01 004 30
MepexogHuk IG M20 x 1,5 x GF 14 514 00
FTAPAHTUA

Mbl NpegocTaBnsieM rapaHTvio Ha paboTy U repMeTUYHOCTb N3Lenus Ha no
3aKoHy nponucaHHoun nepuod BpemMeHn. O6BEM Halleln rapaHTuM perynmpyeTcs
cornacHo § 8 Halumx ycrnoBun no NocTaeBkam 1 yCroBuam nnatexa.

CEPTU®UKATDI

Hawa cuctema meHegpxkmeHTa ceptuduumpoaHa no ISO 9001, ISO 14001 n
ISO 50001 cMOTpeThb:
www.gok.de/qualitaets-umwelt-und-energiemanagementsystem.

FAPAHTUUHBIE OBA3ATENILCTBA

Cpok cnyx6bl Mpn 0BbIYHBIX YCNOBUSIX AKCMyaTaunym pekoMeHayeTcs Ans Toro, YTobbl
obecneunTb NpaBunbHOE PYHKLMOHNPOBAHME YCTAaHOBKU, MEHSITb
[aHHyto apMaTypy nocrie nctedenust 10 neT ¢ gatbl M3roTOBMNEHUS.

FapaHTUWAHBLIN CPOK 12 MecsILEeB CO AHA OTIPY3KMU M3denuns

Peknamauus Bonpochl k NpoayKTy, oka3aHusi MOMOLLM NPU Henonagkax yCTaHOBKM UMK
HEMCMNPaBHOCTSX CaMOro NPOAYKTa BbISICHAITCS Yepe3 npoaasua, y
KOTOporo b1 NpMOBPETEH NPOAYKT.

(= = | o [ata n3rotoBneHus: (cnucaTb ¢ TMNOBOWA
ol g TAOTMK)

Obernbreiter Stroe 2-18, 97340 Market % /K L Cé

KoHTponb kavecTtBa
MoHTax o6opyaosaHusi, noctaensemoro gupmont GOK REGLER-und Armaturen GmbH&Co.KG,
Marktbreit — Germany, gomkeH 6bITb NPOM3BEAEH CrELManM3MpoBaHHON opraHnu3aumnein NMerLemn
[0nycK Ha NnpoBedeHne Taknx paboT.
HanmeHoBaHue u agpec npegnpusatua MNpogasua  HanmeHoBaHue u agpec MOHTaXKHOWM
cneunanManpoBaHHOW opraHu3aumm

[arta npogaxm
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/ « » 20_r.
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Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
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Tel.: +49 9332 404-0 « Fax: +49 9332 404-43
E-Mail: info@gok-online.de « www.gok.de « www.gok-blog.de
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